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Opis zadatka: 
U posljednih 30 godina postupno su razvijani sustavi za iskorištavanje energije vjetra na velikim visinama, čija je 
brzina strujanja bitno ustaljenija (stacionarnija) u odnosu na vjetar na malim nadmorskim visinama. Ovi sustavi 
tipično uključuju tzv. lebdeću jedinicu na koju djeluje aerodinamički uzgon, a koja je povezana sa elektranom na 
površini Zemlje (baznom stanicom) pomoću sustava vitla i užeta. Stoga je ciklus proizvodnje energije karakteriziran 
izraženom intermitencijom, te je potrabno kontrolirano premostiti opterećenje nužno za spuštanje lebdeće jedinice i 
isporuku energije prema elektroenergetskoj mreži iz odgovarajućeg sustava za pohranu električne energije. U radu je 
potrebno napraviti sljedeće: 
1.    Opisati osnovne komponente sustava za iskorištavanje energije vjetra na velikim visinama, a koji                
 uključuje  lebdeću jedinicu spojenu na sustav vilta reguliranog motorsko-generatorskog modula 
 opremljenog  pretvaračem snage, istosmjernu naponsku sabirnicu, elektrokemijsku ili  utrakondenzatorsku 
 bateriju za  pohranu električne energije opremljenu istosmjernim (DC/DC)  pretvaračem snage, te    
 pojednostavljeni model  reguliranog frekvencijskog pretvarača prema   mreži. 
2. Postaviti matematički model tokova snage bazne stanice sustava energije vjetra na velikim visinama, a koji 
 uključuje matematičke modele pojedinih komponenata sustava, regulacijski sustav brzine motorsko-
 generatorskog modula s estimatorom sile napetosti u užetu, sustav regulacije napetosti užeta na viltu, sustav 
 regulacije stanja napunjenosti baterije, i načelno rješenje regulacije isporuke snage prema 
 elektroenergetskoj mreži. 
3. Projektirati sustav upravljanja tokovima snage istosmjerne sabirnice temeljen na koordinaciji rada pretvarača 
 motorsko-generatorskog modula i DC/DC pretvarača snage s ciljem minimiziranja varijacija napona DC 
 sabirnice i sprečevanje prepunjenja i dubokog pražnjenja baterije, te postizanja ujednačene isporuke energije 
 prema mreži. 
4. Ispitati valjanost predloženih koncepata regulacije simulacijama na računalu za očekivani profil proizvodnje 
 energije vjetra na velikim visinama, a koji može uključivati varijabilnost brzine vjetra. 
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Saºetak
U ovom radu su opisane osnovne komponente jedne vrste sustava za iskori²tavanje
energije vjetra na velikim visinama, a koji uklju£uje lebde¢u jedinicu spojenu na sustav
vitla reguliranog motor/generatora opremljenog pretvara£em snage, istosmjernu
naponsku sabirnicu, elektrokemijsku ili ultrakondenzatorsku bateriju za pohranu
elektri£ne energije opremljenu istosmjernim(DC/DC) pretvara£em snage, te
pojednostavljeni model reguliranog frekvencijskog pretvara£a prema mreºi. Temeljem
poznatih ﬁzikalnih zakonosti,izveden je matemati£ki model tokova snage bazne stanice
sustava energije vjetra na velikim visinama, a uklju£uje matemati£ke modele pojedinih
komponenata sustava, regulacijski sustav brzine vrtnje motor/generatora s estimatorom
sile napetosti uºeta na viltu, sustav regulacije napetosti uºeta na vitlu, sustav regulacije
stanja napunjenosti spremnika energije i na£elno rje²enje regulacije isporuke snage
prema elektri£noj mreºi. Projektiran je sustav upravljanja tokovima snage istosmjerne
sabirnice temeljen na koordinaciji rada pretvara£a motor/generatora i DC/DC
pretvara£a snage s ciljem minimiziranja varijacija napona DC sabirnice i spre£avanja
prepunjenja i dubokog praºnjenja baterije, te postizanje ujedna£ene isporuke energije
prema mreºi. Valjanost predloºenih koncepata regulacije ispitana je simulacijama na
ra£unalu za o£ekivani proﬁl proizvodnje energije vjetra na velikim visinama, a koji moºe
uklju£ivati varijabilnost brzine vjetra.
Klju£ne rije£i : Energija vjetra na velikim visinama, NaS baterija, ultrakondenzatorska
baterija, PI regulator, Luenbergerov estimator, vektorsko upravljanje
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Popis oznaka
Oznaka Opis Jedinica
Aω Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga brzine
vrtnje motor/generatora
AQ Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga jalove
snage
Ai Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga struje
mreºnog pretvara£a
ADC Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga energije
istosmjernog meukruga
a0, a1, a2 Koeﬁcijetni za opis eﬁkasnosti DC-DC pretvara£a
Ac Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga stanja
napunjenosti ultrakondenzatorske baterije
AP Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga radne
snage
Ab Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga stanja
napunjenosti NaS baterije
Ae Karakteristi£ni polinom optimuma dvostrukog
odnosa Luenbergerovog estimatora
A Efektivna povr²ina kondenzatora, [m2]
Aω,do Karakteristi£ni polinom £etvrtog reda optimuma
dvostrukog odnosa
Aˆ Estimirana matrica stanja vremenski-kontinuiranog
A Matrica stanja vremenski-kontinuiranog sustava
bb Parametar prigu²enja lineariziranog modela NaS
baterije
bc Parametar prigu²enja lineariziranog modela
ultrakondenzatorske baterije
B Matrica ulaza vremenski-kontinuiranog sustava
Bˆ Estimirana matrica ulaza vremenski-kontinuiranog
sustava
Cdc Kapacitet istosmjernog meukruga, [F]
C Kapacitet kondenzatora, [F]
Cuc Nominalni kapacitet ultrakondenzatorskog modula, [F]
Cd Koeﬁcijent sile otpora
Cl Koeﬁcijent dinami£kog uzgona
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Cuct Kapacitet ultrakondenzatorske baterije, [F]
Cp Kapacitet paralelne grane ultrakondenzatorske
baterije,
[F]
Cf Kapacite kondenzatora LCL ﬁltra, [F]
Cb Jedini£ni kapacitet LCL ﬁltra, [F]
C Matrica izlaza vremenski-kontinuiranog sustava
Cˆ Estimirana matrica izlaza vremenski-kontinuiranog
sustava
di Faktor intermitencije proizvodnje snage, [%]
d Faktor voenja DC-DC pretvara£a, [%]
dc Duljina dielektri£nog sloja, [m]
Di Karakteristi£ni odnos optimuma dvostrukog odnosa
DoD Razina ispraºnjenosti spremnika energije, [%]
En Efektivni linijski napon mreºe na primaru
transformatora,
[V]
Fasc Sila u uºetu pri uzdizanju lebde¢e jedinice, [N]
Fdes Sila u u uºetu pri spu²tanju lebde¢e jedinice, [N]
Fd,x Sila otpora lebde¢e jedinice u smjeru osi x, [N]
Fd,z Sila otpora lebde¢e jedinice u smjeru osi z, [N]
Fd,z Sila otpora lebde¢e jedinice u smjeru osi z, [N]
Fl,z Sila dinami£kog uzgona lebde¢e jedinice u smjeru osi
z,
[N]
Fl,x Sila dinami£kog uzgona lebde¢e jedinice u smjeru osi
x,
[N]
Fb Sila stati£kog uzgona lebde¢e jedinice , [N]
Fr,x Sila u uºetu u smjeru osi x, [N]
fsw Sklopna frekvencija mreºnog pretvara£a, [Hz]
Fr,z Sila u uºetu u smjeru osi z, [N]
Fr,w Sila u uºetu pri uzimanju teºine uºeta u obzir, [N]
FABM Sila u uºetu, [N]
fch Sklopna frekvencija DC-DC pretvara£a, [Hz]
f Frekvencija mreºe, [Hz]
F Matrica stanja vremenski-diskretnog sustava
fres Rezonantna frekvencija LCL ﬁltra, [Hz]
F Matrica stanja vremenski-diskretnog sustava
g Gravitacijsko ubrzanje, [m/s2]
GPLL Prijenosna funkcija PLL-a
Fakultet strojarstva i brodogradnje vi
Pietro Kristovi¢ Diplomski rad
GSOGI Prijenosna funkcija SOGI estimatora
G Matrica ulaza vremenski-diskretnog sustava
H Matrica izlaza vremenski-diskretnog sustava
ibat Struja NaS baterije, [A]
ic Struja ultrakondenzatora, [A]
Ic,max Maksimalna struja ultrakondenzatora, [A]
Ib,max Maksimalna struja NaS baterije, [A]
i Struja DC-DC pretvara£a, [A]
ii Struja faze mreºnog pretvara£a , [A]
imin Minimalna struja DC-DC pretvara£a, [A]
imax Maksimalna struja DC-DC pretvara£a, [A]
ibuck Usrednjena struja DC-DC pretvara£a za silazni reºim
rada,
[A]
iboost Usrednjena struja DC-DC pretvara£a za uzlazni
reºim rada,
[A]
If,max Efektivna struja LCL ﬁltra, [A]
Jtot Ukupan moment tromosti komponenata koje pogoni
motor/generator,
[kgm2]
Jm Moment tromosti rotora motor/generatora, [kgm2]
JW Moment tromosti vitla, [kgm2]
k Prijenosni omjer transformatora
ka Faktor prigu²enja LCL ﬁltra
Kcω Poja£anje regulatora brzine vrtnje motor/generatora
KPLL Poja£anje regulatora PLL-a
Kb,p Poja£anje lineariziranog modela NaS baterije
Kb,RSoC Poja£anje regulatora stanja napunjenosti NaS
baterije
Kc,p Poja£anje lineariziranog modela ultrakondenzatorske
baterije
Kc,RSoC Poja£anje regulatora stanja napunjenosti
ultrakondenzatorske baterije
KRdc Poja£anje regulatora energije istosmjernog
meukruga
KSOGI Parametar SOGI estimatora
KRi Poja£anje regulatora struje mreºmog pretvara£a
Kip Integralno poja£anje regulatora radne snage
Kpp Proporcionalno poja£anje regulatora radne snage
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Kiq Integralno poja£anje regulatora jalove snage
Kpq Proporcionalno poja£anje regulatora jalove snage
L Induktivitet zavojnice izaznog kruga DC-DC
pretvara£a,
[H]
lcyl Duljina cilindri£nog balona, [m]
L1 Induktivitet zavojnice LCL ﬁltra pri mreºnog
pretvara£u,
[H]
L2 Induktivitet zavojnice LCL ﬁltra pri mreºi, [H]
L Matrica poja£anja vremenski-kontinuiranog
Luenbergerovog estimatora
L∗ Matrica poja£anja vremenski-diskretnog
Luenbergerovog estimatora
Lf Ukupni induktivitet LCL ﬁltra, [H]
lr Duljina odmotanog uºeta, [m]
ma Faktor amlitudne modulacije
mABM Masa lebde¢eg modula, [kg]
Ploss Snaga gubitaka motor/generatora sa pretvara£em, [W]
PMG Elektri£na snaga motor/generatora, [W]
Pb Snaga spremnika energija, [W]
Pgrid Snaga koja se prenosi preko mreºnog pretvara£a, [W]
Pgrid,max Maksimalna teoretska snaga koju HAWE sustav
predaje mreºi,
[W]
Pm,asc Mehani£ka snaga uzdizanja lebde¢e jedinice, [W]
Pm,des Mehani£ka snaga spu²tanja lebde¢e jedinice, [W]
Pch Snaga punjenja spremnika energije, [W]
Pdis Snaga praºenjenja spremnika energije, [W]
Ppr Nazivna snaga spremnika energije, [W]
Pbat Snaga NaS baterije [W]
Pb,max,dc Maksimalna teoretska snaga praºnjenja NaS baterije, [W]
Pb,max,c Maksimalna snaga punjenja NaS baterije, [W]
Pc Snaga ultrakondenzatora, [W]
Pc,max,dc Maksimalna snaga praºnjenja ultrakondenzatora , [W]
Pc,max,c Maksimalna snaga punjenja ultrakondenzatora , [W]
Pb, r Referenca snage spremnika energije, [W]
Pbat0 Snaga radne to£ke NaS baterije, [W]
Pc0 Snaga radne to£ke ultrakondenzatorske baterije, [W]
Pgrid,r Referenca snage mreºe, [W]
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Pr Referenca snage regulatora istosmjernog meukruga, [W]
Pbat,r Referenca snage regulatora stanja napunjenosti
spremnika energije,
[W]
Pdc,max Ograni£enje reference snage regulatora energije
istosmjernog meukruga,
[W]
P Radna snaga koju prenosi mreºni pretvara£, [W]
Pgrid∗ Modiﬁcirana snaga koja se ²alje u mreºu, [W]
Qb,max Maksimalni el. naboj NaS baterije, [C]
Qb El. naboj NaS baterije, [C]
Qc Naboj kondenzatora, [C]
Qc,max Maksimalni el. naboj ultrakondenzatora, [C]
Quct El. naboj ultrakondenzatora, [C]
Q Jalova snaga koju prenosi mreºni pretvara£, [W]
rw Polumjer vitla, [m]
Ris Unutarnji otpor NaS baterije, [Ω]
Ri Unutarnji otpor jednog NaS baterijskog £lanka, [Ω]
Rp Unutarnji otpor jedne paralelne grane NaS baterije, [Ω]
Rics Unutarnji otpor NaS baterije pri punjenju, [Ω]
Ridcs Unutarnji otpor NaS baterije pri praºnjenju, [Ω]
Ric Unutarnji otpor jednog NaS baterijskog NaS £lanka
pri punjenju,
[Ω]
Ridc Unutarnji otpor jednog NaS baterijskog NaS £lanka
pri praºnjenju,
[Ω]
Rs Otpor ultrakondenzatorskog modula, [Ω]
Rp,c Otpor paralelne grane ultrakondenzatorske baterije, [Ω]
Rst Otpor ultrakondenzatorske baterije, [Ω]
R Otpor otpornika izlaznog kruga DC-DC pretvara£a, [Ω]
rcyl Polumjer cilindri£nog balona, [m]
Rf Otpor otpornika LCL ﬁltra, [Ω]
SoC Stanje napunjenosti spremnika energije, [%]
SoCr Referenca stanja napunjenosti spremnika energije, [%]
SoC0 Stanje napunjenosti radne to£ke spremnika energije, [%]
Tasc Vrijeme uzdizanja lebde¢e jedinice , [s]
Tdes Vrijeme spu²tanja lebde¢e jedinice, [s]
Tcyc Vrijeme jednog ciklusa proizvodnje energije, [s]
Tu Vremenski interval u kojem tranzistor T1 vodi, [s]
Ti Vremenski interval u kojem tranzistor T2 vodi, [s]
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Td Vremenski period prekap£anja DC-DC pretvara£a, [s]
TABM Vremenska konstanta regulacijskog kruga sile u uºetu, [s]
Tm,ch Vremenska konstanta prijenosne funkcije mreºnog
pretvara£a,
[s]
T Vrijeme uzorkovanja, [s]
Tm Vremenska konstanta regulacijskog kruga momenta
motor/generatora,
[s]
Tcω Integracijska vremenska konstanta regulatora brzine
vrtnje motor/generatora,
[s]
Te Ekvivalentna vremenska konstanta karakteristi£nog
polinoma optimuma dvostrukog odnosa,
[s]
Tc Vremenska konstanta regulacijskog kruga stanja
napunjenosti ultrakondenzatorske baterije,
[s]
Tgrid Vremenska konstanta mjernenja snage mreºe , [s]
Tbat Vremenska konstanta regulacijskog kruga stanja
napunjenosti NaS baterije,
[s]
TRdc Integracijska vremenska konstanta regulatora
energije istosmjernog meukruga ,
[s]
TPLL Integracijska vremenska konstanta PLL-a, [s]
TRi Integracijska vremenska konstanta regulatora struje
mreºmog pretvara£a,
[s]
Tei Ekvivalentna vremenska konstanta regulacijskog
kruga struje mreºnog pretvara£a,
[s]
Tep Ekvivalentna vremenska konstanta regulacijskog
kruga radne snage,
[s]




Udc Napon istosmjernog meukruga, [V]
U Amplituda mreºnog napona, [V]
Uoc Napon otvorenog strujnog kruga jednog NaS
baterijskog £lanka,
[V]
Uocs Napon otvorenog strujnog kruga NaS baterije, [V]
ubat Napon NaS baterij, [V]
Ub,max Maksimalni napon NaS baterije, [V]
Uab Napon izmeu elektroda kondenzatora, [V]
Uc0 Napon otvorenog strujnog kruga ukondenzatora, [V]
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uc Napon ultrakondenzatora, [V]
u Napon spremnika energije, [V]
ubuck Srednji izlazni napon DC-DC pretvara£a za silazni
reºim rada,
[V]
UT1, UT2 Pad napona na tranzistorima redom T1, T2, [V]
UD1, UD2 Pad napona na diodama redom D1,D2, [V]
UDT Aproksimirani pad napona na diodi ili trazistoru, [V]
uboost Srednji izlazni napon DC-DC pretvara£a za uzlazni
reºim rada,
[V]
utri Visokofrekvencijski signal nosioc, [V]
uref Niskofrekvencijski referentni signal, [V]
Um Amplituda faznog napona mreºe na primaru
transformatora,
[V]
uPWM,i Izlazni napon jedne faze mreºnog pretvara£a, [V]
u Vektor ulaza Luenbergerovog estimatora
~um Vektor faznog napona mreºe, [V]
ui Fazni napon mreºe na primaru transformatora, [V]
uα, uβ Fazni napon mreºe na primaru transformatora u
miruju¢em koordinatnom sustavu,
[V]
ud, uq Fazni napon mreºe na primaru transformatora u
rotiraju¢em koordinatnom sustavu,
[V]
uα∗ Komponenta mreºnog napona koja sadrºi tre¢i
harmonik,
[V]
uα,filt Filtrirana komponenta mreºnog, [V]
vasc Brzina lebde¢e jedinice pri uzdizanju, [m/s]
vdes Brzina lebde¢e jedinice pri spu²tanju, [m/s]
~v Vektor brzine lebde¢e jedinice, [m/s]
~vw Brzina vjetra, [m/s]
~vrel Relativna brzina lebde¢e jedinice, [m/s]
vrel,x Relativna brzina lebde¢e jedinice u smjeru osi x, [m/s]
vrel,z Relativna brzina lebde¢e jedinice u smjeru osi z, [m/s]
vr Brzina uºeta, [m/s]
vx Brzina lebde¢e jedinice u smjeru osi x, [m/s]
vz Brzina lebde¢e jedinice u smjeru osi z, [m/s]
Wdc Energija istosmjernog meukruga, [J]
Wst,DoD,b Energetski kapacitet predimenzionirane NaS baterije, [J]
Wst Energetski kapacitet spremnika energije, [J]
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Wbat Energija akumulirana NaS bateriji, [J]
Wuct Energija ultrakondenzatora, [J]
Wr Teºina uºeta, [N]
wr Teºina uºeta po jedinici duljine, [N/m]
WdcR Referenca energije istosmjernog meukruga, [J]
WdcR Referenca energije istosmjernog meukruga, [J]
xˆ Estimirani vektor stanja sustava
x Vektor stanja sustava
x Pozicija lebde¢e jedinice u smjeru osi x, [m]
yˆ Estimirani vektor izlaza sustava
y Vektor izlaza sustava
Zb Jedini£na impendancija LCL ﬁltra, [Ω]
z Pozicija lebde¢e jedinice u smjeru osi z, [m]
α Koeﬁcijent simetri£nog optimuma
β Kut izmeu uºeta i tla, [rad]
γ1, γ2 Poja£anja Luenbergerovog estimatora
∆Udc Varijacija napona istosmjernog meukruga, [V]
∆If,max Varijacija efektivne struje LCL ﬁltra, [A]
ε Permitivnost izolatora kondenzatora, [F/m]
ε0 Permitivnost vakuuma, [F/m]
εr Relativna permitivnost, [F/m]
ηW Korisnost vilta, [%]
ηgrid Korisnost mreºnog pretvara£a, [%]
ηES Korisnost spremnika energije , [%]
ηMG,FC Korisnost motor/generatora sa pretvara£em, [%]
ηMGFC Srednja korisnost motor/generatora sa pretvara£em, [%]
ηDC Korisnost DC-DC pretvara£a, [%]
θ Kut izmeu vektora ~um i α osi , [rad]
θg Kut izmeu vektora α i d osi , [rad]
θg∗ Kutna brzina rotacije dq koordinatnog sustava, [ras/s]
κos Faktor predimenzioniranja ultrakondenzatora, [%]
κ Omjer mehani£kih snaga uzdizanja i spu²tanja
lebde¢e jedinice,
[%]
ξ Stupanj prigu²enja PLL-a
ρair Gusto¢a zraka, [kg/m2]
τ Vremenska konstanta izaznog kruga DC-DC
pretvara£a,
[s]
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τMG Moment motor/generatora, [Nm]
τMG,max Maksimalni moment motor/generatora, [Nm]
τMG,r Referenca momenta regulacijskog kruga momenta
motor/generatora,
[Nm]
τABM Moment kojeg uzrokuje sila napetosti u uºetu na
viltu,
[Nm]
τABM,asc Moment kojeg uzrokuje sila napetosti u uºetu na viltu
pri uzdizanju lebde¢e jedinice,
[Nm]
τABM,des Moment kojeg uzrokuje sila napetosti u uºetu na viltu
pri spu²tanju lebde¢e jedinice,
[Nm]
τABM,r Referenca momenta regulacijskog kruga momenta na
viltu ,
[Nm]
τˆABM Etimirani moment kojeg uzrokuje sila napetosti u
uºetu na viltu,
[Nm]
ϕMG Kut zakreta motor/generatora, [rad]
χP Omjer maksimalne teoretske snage dostavljene mreºi
i mehani£ke snage pri uzdizanju lebde¢e jedinice,
[%]
φ Kut izmeu vektora ~um i d osi , [rad]
ωMG brzina vrtnje motor/generatora, [rad/s]
ωcyl Brzina vrtnje cilindri£nog balona, [rad/s]
ω Kutna frekvencija mreºnog napona, [rad/s]
ωres Rezonantna kutna frekvencija LCL ﬁltra, [rad/s]
ωMG Brzina vrtnje motor/generatora, [rad/s]
ωMG,r Referenca brzine vrtnje motor/generatora, [rad/s]
ωMG,m Mjerena brzina vrtnje motor/generatora, [rad/s]
ωˆMG Etimirana brzina vrtnje motor/generatora, [rad/s]
ωn Vlastita neprigu²ena frekvencija PLL-a, [rad/s]
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1 |Uvod
Iako su mogu¢nosti iskori²tavanja energije pomo¢u stalnih vjetrova velikih brzina na
velikim visinama bile razmatrane tijekom ranih 1980-ih godina [1], posljednjih godina
privla£e sve vi²e paºnje [2] zbog inherentnih ograni£avaju¢ih faktora konvencionalnih
vjetroelektrana stacioniranih na blizu tla poput dimenzija lopatica turbina,
ograni£avaju¢ih dimenzija generatora, visokih tro²kova, te relativno nepredvidljive
prirode vjetrova na malim visinama. Kao posljedica navedenog u zadnjem desetlje¢u je
predloºen odreeni broj koncepata sustava za eksploataciju energije vjetra na velikim
visinama (eng. HAWE - high-altitude wind energy) [3]. Svi ti koncepti uklju£uju
lebde¢u jedinicu za proizvodnju energije obi£no vezanu uºetom za vitlo koje je spojeno
sa elektri£nim strojem(motor/generatorom) na tlu ili na nekoj pomorskoj platformi.
Stoga veli£ina elektri£nih strojeva i nazivna snaga vi²e nisu ograni£avaju¢i faktor kao ²to
je to slu£aj u tradicionalnim vjetroelektranama. Inherentno svojstvo HAWE sustava je
intermitencija proizvodnje energije zbog ograni£ene duljine uºeta ²to odreuje periodi£ko
odmotavanje i namotavanje uºeta te, posljedi£no zahtjeva i uporabu spremnika energije.
Lebde¢a jedinica razmatranog HAWE sustava je u obliku cilindri£nog balona koji
svojom rotacijom uz prisustvo zra£ne struje uzrokuje pojavu aerodinami£ke sile uzgona
tzv. Magnus efektom [4, 5, 6]. Uºe je namotano na vitlo i spojeno je za lebde¢u jedinicu,
a vilto je direktno povezano sa elektri£nim strojem. Izmeu elektri£nog stroja,
spremnika energije i elektri£ne mreºe se nalazi pripadni im pretvara£i koji su spojeni na
zajedni£ku naponsku sabirnicu. Spremnik energije je zasnovan na elektrokemijskim ili
ultrakondenzatorskim baterijama. Ovaj rad se bavi odabirom komponenata i
projektiranjem upravlja£kog sustava jedne takve zemaljske elektrane za eksploataciju
vjetra na velikim visinama.
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2 |HAWE sustav
U ovom radu se razmatra primjer zemaljske elektrane za eksploataciju energije vjetra
na visinama od 500 m do 800 m sa lebde¢om jedinicom koja moºe razvijati maksimalnu
snagu od 170 kW za vrijeme perioda uzdizanja. Intermitencija proizvodnje energije s
obzirom na ograni£enu duljinu uºeta uzrokuje podjelu jednog ciklusa proizvodnje HAWE
sustava na dvije faze.
U prvoj fazi dolazi do uzdizanja lebde¢e jedinice koje se postiºe pove¢anjem brzine
vrtnje cilindri£nog balona pomo¢u dva elektri£na motora smje²tena na lebde¢oj jedinici.
Uzdizanjem lebde¢e jedinice mehanani£ka energija se preko sustava uºe/vitlo predaje
elektri£nom stroju (generatorski reºim rada) koji mehani£ku energiju pretvara u
elektri£nu, te je preko pripadnog mu trofaznog pretvara£a prenosi na naponsku
sabirnicu. Snaga koja se isporu£uje elektri£noj mreºi se preuzima sa naponske sabirnice
preko trofaznog mreºnog pretvara£a, a preostala snaga preusmjeruje u spremnik energije
preko istosmjernog pretvara£a. Kada se uºe na vitlu potpuno odmota potrebno ga je
ponovno namotati, £ime po£inje druga faza jednog ciklusa proizvodnje energije HAWE
sustava.
U drugoj fazi dolazi do spu²tanja lebde¢e jedinice koje se postiºe pomo¢u elektri£nog
stroja (motorski reºim rada) preko sustava uºe/vitlo. Kako bi energija potrebna za
spu²tanje lebde¢e jedinice bila manja od energije koja je lebde¢a jedinica u prvoj fazi
ciklusa proizvodnje energije predala elektri£nom stroju(generatorski reºim rada), brzina
vrtnje cilindri£nog balona se mora smanjiti kako bi se smanjila sila aerodinami£kog
uzgona koja djeluje na lebde¢u jedinicu i time snizio iznos snage potrebne za spu²tanje
lebde¢e jedinice. Snaga potrebna elektri£noj mreºi i elektri£nom stroju se predaje iz
spremnika energije pomo¢u ve¢ navedenih pretvara£a, te se prenosi preko zajedni£ke
naponske sabirnice. Kada se uºe na vitlu dovoljno namota po£inje sljede¢i ciklus
proizvodnje energije HAWE sustava. Struktura HAWE sustava je prikazana na
Sl. 2.1(a), a tokovi snage jednog ciklusa intermitentnog rada HAWE sustava na
Sl. 2.1(b).
U ovom poglavlju je opisan odabir komponenata zemaljske elektrane za eksploataciju
energije vjetra na navedenim visinama sa lebde¢om jedinicom koja moºe razvijati
navedenu snagu za vrijeme perioda uzdizanja, te su izvedeni matemati£ki modeli
komponenata. Kako bi se relativno lako uzeli u obzir gubici snage pojedinih
komponenata HAWE sustava,gdje su njihovi matemati£ki modeli su izraºeni u obliku
usrednjenih tokova snage.
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Sl. 2.1: Pojednostavljena strukutura HAWE sustava (a), tokovi snage jednog ciklusa
intermitentnog rada HAWE sustava(b) [7].
2.1 Motor/generator sa pretvara£em
Kao motor/generator koristi se sinhroni elektri£ni stroj sa permanentim magnetima.
Vitlo i motor/generator sa odgovaraju¢im pretvara£em su odabrani tako da se postigne
relativno dobra eﬁkasnost u radnim to£kama motor/generatora s obzirom da lebde¢a
jedinica pri uzdizanju razvija maksimalnu snagu od 170 kW. Osnovni parametri
motor/generatora, pretvara£a i vitla su dani redom na tablicama Tab. 2.1,Tab. 2.2 i
Tab. 2.3. Krivulja ovisnosti maksimalnog momenta o brzini vrtnje i radne to£ke
odabranog motor/generatora prikazane su na Sl. 2.2. U Tab. 2.3 uz podatke o vitlu su
dani i podaci o brzini gibanja i silama napetosti u uºetu koje ostvaruje lebde¢a jedinica,
duljini uºeta koja se namotava i odmotava za vrijeme jednog ciklusa proizvodnje
energije HAWE sustava, te momentu inercije rotora odabranog motor/generatora.
U svrhu izvoenja dinami£kog modela tokova snage motor/generatoru s
odgovaraju¢im pretvara£em je pridruºena stati£ka mapa korisnosti. S obzirom da mape
korisnosti za kori²teni motor/generator s odgovaraju¢im pretvara£em nisu dostupne od
strane proizvoa£a, rekonstruirati ¢e se na temelju javno dostupnih mapa korisnosti
sli£nog sustava, poput vu£nog motora sa pretvara£em(55 kW) koji se ina£e nalazi u
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Tab. 2.1: Osnovni parametri motor/generatora [8].
SMPM electrical machine: Siemens 1FW3-3287-2SG73-5AA0 torque motor
Naz. snaga Naz. struja Maks. struja Naz. brzina Maks. brzina Naz. snaga
181 kW 352 A 632 A 250 o/min 460 o/min 6900 Nm
Tab. 2.2: Osnovni parametri pretvara£a [8].
Inverter: Siemens Sinamics S210, type 6SL3330-1TE33-8AA3
Naz. snaga Naz. struja Maks. struja Napon DC-meukruga Linijski napon
200 kW 380 A 555 A 500− 750 V 380− 480 V, 50− 60 Hz



















Radna tocka pri uzdizanju ABM-a
Radna tocka pri spustanju ABM-a
Sl. 2.2: Krivulja ovisnosti maksimalnog momenta o kutnoj brzini i radne to£ke
motor/generatora [8].
hibridnom vozilu Toyota Prius. Eksperimentalno dobivene stati£ke mape korisnosti sa i
bez pretvara£a zajedno sa krivuljom maksimalnog momenta prema [8] prikazane su na
Sl. 2.3.
Estimacija stati£ke mape korisnosti za odabrani motor/generator sa pretvara£em je
dobivena kombiniranjem eksperimentalno dobivenih stati£kih mapa korisnosti
motor/generatora i stati£kih mapa korisnosti pretvara£a [8] prema metodologiji iz
[9, 10]. Estimirana stati£ka mapa korisnosti motor/generatora sa pretvara£em
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Tab. 2.3: Osnovni parametri HAWE sustava
Sila u uºetu |Fasc| tijekom uzdizanja ABM-a 34.15 kN
Sila u uºetu |Fdes| tijekom spu²tanja ABM-a 7.7 kN
Brzina uzdizanja ABM-a vasc 5 m/s
Brzina spu²tanja ABM-a vdes 7.5 m/s
Kori²tena duljina uºeta lr 300 m
Radijus vitla rW 0.325 m
Moment inercije vilta[8] JW 26.7 kgm2
Moment inercije motor/generatora [8] 4.5 kgm2
Sl. 2.3: Mape korisnosti vu£nog motora Toyote Prius sa i bez pretvara£a [8].
ηMG,FC(τMG, ωMG) zajedno sa krivuljom maksimalnog momenta i radnim to£kama
prikazana je na Sl. 2.4. Naravno, estimirana stati£ka mapa korisnosti nije nuºno
reprezentativna za dani pogon, ali posluºit ¢e uz svrhu razvijanja modela i
kvalitativno-kvantitativne analize temeljem simulacija procesa. S obzirom da se u ovom
radu model HAWE sustava opisuje pomo¢u tokova snaga stati£ke mape korisnosti se
koristite za izradu stati£ke mape gubitaka snage motor/generatora i pretvara£a
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Gubici snage Ploss su relativno visoki u podru£ju malih kutnih brzina, ali su se efektivno
izbjegle odabirom radnih to£aka za faze uzdizanja i spu²tanja lebde¢e jedinice.
Blokovski dijagram odnosa mehani£ke i elektri£ne snage motor/generatora sa




























Radna tocka pri uzdizanju ABM-a
Radna tocka pri spustanju ABM-a
Sl. 2.4: Estimirana stati£ka mapa korisnosti sa ucrtanom krivuljom maksimalnog momenta
i radnim to£kama motor/generatora sa pretvara£em.
Sl. 2.5: Estimirana mapa gubitaka snage Ploss za motor/generator sa pretvara£em.
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Sl. 2.6: Blokovski dijagram odnosa mehani£ke i elektri£ne snage motor/generatora sa
pretvara£em.
2.2 Naponska sabirnica i transformator
Naponska sabirinica istosmjernog meukruga HAWE sustava je u obliku




= PMG + Pb − Pgrid, (2.2)
gdje je Wdc energija kondenzatorske baterije, PMG snaga koju motor/generator predaje
kondenzatorskoj bateriji, Pb snaga koju spremnik energije predaje kondenzatorskoj bateriji
preko DC-DC pretvara£a snage i Pgrid snaga koju sa kondenzatorske baterije preuzima
mreºni pretvara£. Blokovski dijagram modela naponske sabirnice prikazan je na Sl. 2.7.
Sl. 2.7: Blokovski dijagram model naponske sabirnice.
Promjenu energije kondenzatorske baterije izaziva samo radna snaga.
Jalova(reaktivna) komponenta izlazne snage mreºnog pretvara£a ne utje£e na srednji
iznos energije kondenzatora.Odabrani napon istosmjernog meukruga je Udc = 500 V i s
obzirom na amplitudu mreºnog napona U = 220
√
2 V i odabrani faktor amplitudne
modulacije ma = 0.8 sinusne pulsno-²irinske modulacije(opisane u potpoglavlju - Mreºni
frekvencijski pretvara£) kao spoj sa mreºom koristi se transformator sa prijenosnim
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gdje je ω = 2pi50 rad/s frekvencija mreºnog napona, ∆Udc je varijacija napona
kondenzatorske baterije, a Pgrid,max = 29.3 kW maksimalni teoretski limit snage koji
HAWE sustav moºe predavati el. mreºi(izra£unato u sljede¢em potpoglavlju ). to je
manja vrijednost varijacije napona ve¢i je kapacitet kondezatorske baterije i to
produljuje ºivotni vijek kondenzatorske baterije, stoga se odabire ∆Udc = 0.01 · 500 = 5
V.Stoga je odabran kapacitet kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga u iznosu







te ima vrijednost Wdc = 6.25 kJ.
2.3 Spremnici energije
Parametri spremnika energije ovise od prethodno navedenim parametrima HAWE
sustava, tj. odreuju se s obzirom na duljinu uºeta koja se koristi za intermitentni ciklus
proizvodnje energije lr = 300 m, odabrane radne to£ke motor/generatora, polumjer vitla
rw = 0.325m i korisnosti pojedinih komponenata HAWE sustava. Na temelju navedenih
podataka ¢e se odrediti maksimalna snaga Pgrid,max koju HAWE sustav moºe predati
mreºi i potrebni energetski kapacitet spremnika energije Wst. Tokovi energije za vrijeme















gdje je ηMG,FC korisnost motor/generatora sa pretvara£em,ηW korisnost vilta,ηgrid
korisnost mreºnog pretvara£a,ηES korisnost spremnika energije sa DC-DC
pretvara£em,Pm,asc mehani£ka snaga koju dostavlja lebde¢a jedinica za vrijeme perioda
uzdizanja Tasc, Pm,des mehani£ka snaga koja je potrebna lebde¢oj jedinici za vrijeme
perioda spu²tanja Tdes. Kombiniraju¢i (2.6) i (2.7), te uvoenjem novih veli£ina poput





gdje je Tcyc = Tasc + Tdes( ukupno trajanje jednog ciklusa uzdizanja i spu²tanja lebde¢e
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ES − κ(1− di)
1− di(1− η2ES)
, (2.11)
i predstavlja omjer maksimalne snage dostavljene mreºi i mehani£ke snage pri uzdizanju















te se pomo¢u njih moºe izra£unati nazivna snaga energetskog spremnika Ppr preko korijena
srednje vrijednosti kvadrata(eng. rms- root mean square) kako slijedi
Ppr ≥
√












1− di . (2.15)
Parametri poput mehani£ke snage tijekom uzdizanja lebde¢eg modula Pasc i pripadnog
trajanja Tasc, te mehani£ke snage tijekom spu²tanja lebde¢eg modula Pdes i pripadnog
trajanja Tdes se ra£unaju pomo¢u vrijednosti iz Tab. 2.3 pomo¢u sljede¢ih izraza








Za okvirni izra£un energetskog kapaciteta spremika energije Wst korisnost
motor/generatora sa pretvara£em se uzima iz pripadne im stati£ke mape korisnosti, te se
svodi na srednju vrijednost s obzirom na vremena provedena u radnim to£kama.
Korisnosti vitla ηW , mreºnog pretvara£a ηgrid i spremnika energije ηES su preuzeti iz
sli£nog primjera analize HAWE sustava prema [7], te iznosi energetskog kapaciteta
spremnika energije i maksimalne teorijske snage koje HAWE sustav moºe predati mreºi
vrijede samo za ove vrijednosti korisnosti, stoga ¢e se spremnik energije
predimenzionirati, a stvarna maksimalna snaga koju HAWE sustav moºe predati mreºi
smanjiti. Iznosi svih potrebnih podataka za izra£un okvirnog energetskog
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kapaciteta,maksimalne snage koja se ²alje na mreºu i nazivne snage spremnika energije
zajedno sa njihovim iznosima se nalazi u Tab. 2.4.
Tab. 2.4: Parametri HAWE sustava
Mehani£ka snaga uzdizanja ABM-a |Pasc| 170.7 kW
Mehani£ka snaga spu²tanju ABM-a |Pdes| 57.7 kW
Trajanje perioda uzdizanja ABM-a Tasc 60 s
Trajanje perioda spu²tanja ABM-a Tdes 40 s
Srednja korisnost motor/generatora sa pretvara£em ηMGFC 0.84
Korisnost vitla ηW 0.95
Korisnost mreºnog pretvara£a ηgrid 0.96
Korisnost spremnika energije ηES 0.87
Energetski kapacitet spremnika energije Wst 1.32 kWh
Nazivna snaga spremnika energije Ppr 95.9 kW
Maksimalna snaga prema mreºi Pgrid,max 29.3 kW
2.3.1 Sustav za pohranu energije zasnovan na elektrokemijskim baterijame
U ovom radu za elektrokemijske baterije odabrane su tzv. natrij-sumpor(NaS) baterije
zbog dobrog odnosa gusto¢e snage i energije prema cijeni, odnosa korisnosti i dimenzijama
prema energetskom kapacitetu i relativno velikom broju ciklusa punjenja i praºenjenja
prema [7].
lanci NaS baterija cilindri£nog su oblika zatvoreni su u zabrtvljenom £eli£nom
ku¢i²tu otpornom na koroziju. Ku¢i²te predstavlja jedan kolektor naboja/struje (eng.
current collector), dok je drugi uronjen u teku¢i natrij koji sluºi kao negativna elektroda,
negativna elektroda je rastaljeni sumpor, a £vrsti beta aluminij predstavlja elektrolit,
Sl. 2.8. vrsti beta-aluminij propu²ta natrijeve ione, ali ne i sumporove ione, te se na
taj na£in izbjegava pojava samopraºnjenja. lanci su radi o£uvanja topline posloºeni u
izoliranim ku¢i²tima. Reverzibilna kemijska reakcija prilikom praºnjenja i punjenja
opisana je sljede¢om relacijom
2Na + 4S Na2S4.
Kako se baterija prazni razina natrija pada, a tijekom punjenja se pove¢ava. Kada
proces zapo£ne, toplina koja se oslobaa dovoljna je da odrºi radnu temperaturu, te
vanjski izvor toplinske energije nije potreban.
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Sumpor
Sl. 2.8: Natrij-sumpor baterijski £lanak
S obzirom na vrijednost potrebnog energetskog kapaciteta Wst = 1.32 kWh i na to
da nije poºeljno duboko praºnjenje spremnika energije zbog smanjenja mogu¢ih ciklusa
punjenja i praºnjenja NaS baterije prema [7] potrebni energetski kapacitet je potrebno
uve¢ati s obzirom na razinu ispraºenjenosti DoD (eng. Depth of Discharge). Potrebni





te s obzirom na odabranu dopu²tenu vrijednost razine ispraºnjenosti DoD = 40% njegova
vrijednost je Wst,DoD,b = 3.3 kWh.
Za prakti£ne primjene napon na stezaljkama spremnika energije zasnovanom na NaS
baterijama trebao bi odgovarati naponu na sabirnici istosmjernog meukruga da bi se
postigla visoka eﬁkasnost DC/DC pretvara£a za punjenje i praºnjenje spremnika
energije. Kako bi se postigao napon otvorenog strujnog kruga od 500 V potrebno je 240
NaS baterija(Uoc = 2.08 V za SoC > 40%) spojenih u seriju.Za spremnik energije
nazivne snage Ppr = 95.9 kW £iji je napon 500 V potrebna je struja od 191 A.Prema
podacima za NaS baterije iz [8] nazivna struja jedne baterije je 75 A, stoga je potrebno
koristiti tri paralelne grane kako bi se udovoljilo zahtjevom za struju. Navedena
paralelno-serijska konﬁguracija prikazana je na Sl. 2.9(a). Kako bi se na²ao ekvivalentni
unutarnji otpor Ris sustava baterija kao funkcija unutarnjeg otpora jedne baterije Ri
baterijsku konﬁguraciju na Sl. 2.9(a) potrebno je transformirati u ekvivaletnu serijsku
konﬁguraciju na Sl. 2.9(b),£iji iznos otpora jednog £lana tada iznosi Rp = Ri/3. Tada je
ostala jo² zadnja transformacija £iji je rezultat prikazan na Sl. 2.9(c) sa ekvivalentnim
unutarnjim otporom Ris = 80Ri uz napon otvorenog strujnog kruga Uocs = 240Uoc = 500
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Sl. 2.9: 720 NaS baterija u paralelno-serijskoj konﬁguraciji (a), pojednostavljeni
nadomjesni el. krug u serijskoj konﬁguraciji (b) i kona£ni nadomjesni el. krug (c)
V. Ukupni energetski kapacitet baterije Wst,DoD,b je proporcionalan maksimalnom
naboju baterije Qb,max, pa se minimalni potrebni nabojski kapacitet baterije moºe lako





te ima iznos Qb,max = 6.6 Ah. NaS baterija se uobi£ajeno modelira kao njezin nadomjesni
elektri£ni krug, npr. kvazi-stati£ni model prikazan na Sl. 2.10(a). Parametri baterije
kao ²to su napon otvorenog strujnog kruga Uoc, unutarnji otpor punjenja Ric i unutarnji
otpor praºnjenja Ridc ovise o stanju napunjenosti baterije SoC(eng. state-of-charge), koje
je deﬁnirano izrazom
SoC = Qbat/Qb,max, (2.20)
gdje je Qbat elektri£ni naboj akumuliran u bateriji. Odnos stanja napunjenosti i razine
ispraºnjenosti spremnika energije se moºe opisati sljede¢im izrazom
DoD = 1− SoC. (2.21)
Kao ²to je prikazano na Sl. 2.10(b) napon otvorenog strujnog kruga NaS baterije
zna£ajno ne varira preko relativno velikog podru£ja stanja napunjenosti baterije
SoC(pribliºno je konstantan za SoC > 40%). Unutarnji otpor pri punjenju i praºnjenju
ima niske vrijednosti u srednjem podru£ju vrijednosti stanja napunjenosti baterije SoC,
pa bi zbog toga toplinski gubici trebali biti relativno mali i korisnost velika u tom
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Sl. 2.10: Kvazi-stati£ni nedomjesni el. krug NaS baterije (a),dijagrami ovisnosti
unutarnjeg otpora punjenja Ric ,praºnjenja Ridc i napona otvorenog strujnog kruga Uoc
jednog baterijskog £lanka u ovisnosti o stanju napunjenosti baterije SoC (b) [8].
podru£ju. Unutarnji otpor pri punjenju je relativno velik za male iznose stanja
napunjenosti baterije SoC, a pri praºnjenju je relativno velik za visoke iznose stanja
napunjenosti baterije SoC. Unutarnji otpor pri punjenu i praºnjenju razmatranog
sustava energije zasnovanog na NaS baterijama prikazan je na Sl. 2.11.























Sl. 2.11: Ukupni unutarnji otpor punjenja i praºenja baterije.





Model NaS baterije je izveden na temelju odnosa snaga elemenata njenog nadomjesnog
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kruga na Sl. 2.10(a), ²to se opisuje sljede¢im izrazom
Pbat = i
2




Rics(SoC, ibat) ≥ 0,
Ridcs(SoC, ibat) < 0.
(2.24)

















U2ocs(SoC) + 4Ris(SoC, ibat)Pbat − Uocs(SoC)
2Qb,maxRis(SoC, ibat)
. (2.26)
U ovakav dinami£ki model se uklju£uje i limitiranje brzine praºnjenja baterije prema
[8], odnosno kada potrebna snaga postane ve¢a od maksimalne teorijske snage praºenjenja






Sl. 2.12: Blokovski dijagram modela spremnika energije zasnovanog na elektrokemijskim
NaS baterijama.
Fakultet strojarstva i brodogradnje 14
Pietro Kristovi¢ Diplomski rad
Prema [8] limit snage punjenja baterije je ovisan o maksimalnom naponu na





te se naponski i strujni limit redom Ub,max i Ib,max obi£no implementira pomo¢u DC/DC
pretvara£a. Blok dijagram model NaS baterije sa dodanim limiterom praºnjenja je
prikazan na Sl. 2.12, koji osim stanja napunjenosti baterije SoC pruºa i druge relevantne
veli£ine poput struje baterije ibat i napon na stezaljkama baterije ubat.
2.3.2 Sustav za pohranu energije zasnovan na ultrakondenzatorima
Kod konvencionalnih elektrostati£kih kondenzatora, kao ²to su kerami£ki, ﬁlm
kondenzatori, elektri£na energija nabijenog kondenzatora pohranjena je u
elektrostatskom polju koje prolazi kroz izolator izmeu dvije elektrode. Svojstvo
izolatora da provodi silnice elektrostatskog polja naziva se dielektri£nost te se opisuje
veli£inom koja se zove permitivnost ili dielektri£na konstanta izolatora . Zbog djelovanja
elektrostatskog polja, koje potje£e od razdvojenih nositelja elektri£nog naboja, na
elektrodama se pojavljuje razlika elektri£nog potencijala tj. elektri£ni napon. Omjer
naboja i razlike potencijala izmeu elektroda kondenzatora zove se kapacitet










gdje je ε = ε0εr ukupna permitivnost izolatora (dielektri£na konstanta), A je efektivna
povr²ina, a dc je debljina dielektri£nog sloja.
U elektrostati£ke kondenzatore spadaju i elektrolitski kondenzatori kod kojih je
izolator elektrolit, a elektrode su naj£e²¢e od aluminija. Pri formiranju takvog
kondenzatora na pozitivnoj elektrodi nastaje vrlo tanak sloj aluminijevog oksida koji
sluºi kao izolator. Valja napomeuti da aluminijev oksid ima svojstvo poluvodi£kog
PN-spoja, odnosno za jedan predznak polariteta napona pona²a se kao izolator, dok za
drugi predznak polariteta napona se pona²a kao vodi£. Zbog toga se pri priklju£ivanju
elektrolitskih kondenzatora mora voditi briga o polaritetu.
Elektrokemijski tip kondenzatora, u koje spadaju i ultrakondenzatori ili
superkondenzatori, nemaju £vrsti izolator izmeu elektroda te se za skladi²tenje
elektri£nog naboja koriste elektrostati£ki i elektrokemijski mehanizmi.
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Elektrostati£ki mehanizam skladi²tenja elektri£nog naboja zasniva se na tzv.
elektri£nom dvosloju u ultrakondenzatoru. Elektri£ni dvosloj predstavlja strukturu
naboja koji se akumulira uz elektrodnu povr²inu kada se elektroda uroni u elektrolitnu
otopinu [12]. Dovoenjem napona formiraju se dva sloja iona. Jedan sloj u povr²ini
elektrode re²etkaste strukture, a drugi sloj suprotnog polariteta iz otopljenih i
solvatiranih iona u teku¢em elektrolitu. Slojevi iona suprotnog polariteta meusobno su
odvojeni slojem molekula otpala koje imaju ulogu molekularnog dielektrika. Dakle,
vi²ak naboja na elektrodnim povr²inama kompenzira se vi²kom iona suprotnog naboja
na strani otopine. Ova struktura formira stati£ko elektri£no polje te se elektri£ni naboj
skladi²ti kao i u konvencionalnim kondenzatorima.
Ioni u elektri£nom dvosloju takoer mogu djelovati kao elektron donori, prenose¢i
tako elektri£ni naboj na povr²inu elektrode. Elektron se ne prenosi potpuno nego dolazi
do elektronske rezonancije izmeu donora i akceptora (elektroda). To dovodi do
formiranja kompleksa i preno²enja elektri£nog naboja. Ova reverzibilna reakcija odvija
se vrlo brzo. Osnovna razlika u odnosu na elektrokemijske baterije o£ituje se u tome da
komponente zadrºavaju svoj kemijski identitet. Pseudokapacitet i dvoslojni kapacitet
zajedno doprinose ukupnom kapacitetu ultrakondenzatora.
Svaki ultrakondenzator se sastoji od dva kolektora, dvije elektrode , od separatora te
od elektrolita. Elektrolit sadrºi solvatirane ione. Separator, koji sprje£ava kratki spoj,
odvaja dvije elektrode membranom koja propu²ta ione. Elektrode su obi£no napravljene
od vrlo poroznog, spuºvastog materijala sa izuzetno velikom efektivnom povr²inom.
Materijal elektrode takoer mora biti visoke elektri£ne vodljivosti, temperaturne
stabilnosti te kemijski inertan i otporan na koroziju. Ultrakondenzatori se klasiﬁciraju u
tri skupine prema izvedbi elektroda koje odreuju udio pseudokapaciteta odnosno
dvoslojnog kapaciteta u ukupnom kapacitetu [12]
• Dvoslojni kondenzatori - Ultrakondenzatori u kojima je udio dvoslojnog kapaciteta
u ukupnom kapacitetu puno ve¢i od pseudokapaciteta. Elektrode im se izrauju od
derivata aktivnog ugljena, ugljikovih aerogelova te ugljikovih nanocijevi.
• Pseudokondenzatori - Ultrakondenzatori u kojima je udio pseudokapaciteta u
ukupnom kapacitetu puno ve¢i od dvoslojnog kapaciteta. Elektrode im se izrauju
od vodljivih polimera te od oksida prijelaznih metala.
• Hibridni kondenzatori - Ultrakondenzatori sa asimetri£nim elektrodama kod kojih
na jednoj elektrodi predvladava dvoslojni kapacitet, a na drugoj elektrodi
pseudokapacitet. Primjer su litij-ion kondenzatori sa katodom od aktivnog ugljena
i anodom od uglji£nog materijala dopiranog litijevim ionima.
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Sl. 2.13: Elektri£ni dvosloj i pseudokapacitet na negativnoj elektrodi ultrakondenzatora
Za razliku od elektrokemijskih baterija, ultrakondenzatori razvijaju veliku snagu te mogu
imati gotovo neograni£en broja ciklusa punjenja i praºnjenja.
Prema [8, 13, 14] komercijalne ultrakondenzatorske module karakterizira napon od 125
V, energetski kapacitet od 135 Wh, nominalni kapacitet Cuc = 62 F , serijski otpor Rs =
15mΩ i maksimalna(kratkotrajna) struja praºenjanja od 1850 A (u tranjaju manjem od 1
s). S obzirom da je potpuno praºnjenje spremnika energije nepoºeljno energetski kapacitet
ultrakondenzatora prema [7] se modelira s obzirom na dopu²tenu razinu ispraºnjenosti
DoD = 40% i faktor predimenzioniranja κos = 1.25 kako bi se uzeo u obzir i 20% pada





1− (1−DoD)2 , (2.31)
a njegova vrijednost je Wst,DoD,c = 2.6 kWh.
S obzirom na navedeni energetski kapacitet potrebno je 20 ultrakondenzatorskih
modula. Kako bi se postigla visoka eﬁkasnost DC/DC pretvara£a napon spremnika
energije zasnovanog na ultrakondezatorima mora odgovarati naponu istosmjernog
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meukruga od 500 V, pa se stoga koriste pet paralelnih grana sa po £etiri serijski
spojena ultrakondezatorska kao ²to je prikazano na Sl. 2.14(a) . Ukupni kapacitet i
otpor skupine od pet paralelno spojenih ultrakondenzatora se izra£unava pomo¢u izraza
Cp = 5Cuc, (2.32)
Rp,c = Rs/5, (2.33)
²to rezultira pojednostavljenim el. krugom prikazanim na Sl. 2.14(b). Kona£no, £etiri
serijski spojena ultrakondezatora se moºe opisati kao RC krug, £iji su ekvivaletni kapacitet
i otpor redom Cuct = 77.5 F i Rst = 12mΩ. Maksimalni naboj ultrakondenzatora Qc,max
se dobiva pomo¢u napona na stezaljkama i ukupnog kapaciteta prema sljede¢em izrazu
Qc,max = CuctUc0, (2.34)
te iznosi 10.8 Ah.
Sl. 2.14: Spremnik energije zasnovan na 20 ultrakondezatora u paralelno-serijskoj
konﬁguraciji(a), pojednostavljeni nadomjesni el. krug u serijskoj konﬁguraciji (b) i
kona£ni nedomjesni RC krug (c).
Akumulirana energija ultrakondezatora je proporcionalna kvadratu akumuliranog
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Kombiniraju¢i (2.36) sa vremenskom derivacijom jednadºbe stanja napunjenosti



















koji je sli£nog oblika kao i dinami£ki model NaS baterije (2.26). Blok dijagram modela
spremnika energije zasnovanog na ultrakondenzatorima prikazan je na Sl. 2.15.
Sl. 2.15: Blok dijagram modela spremnika energije zasnovanog na ultrakondezatorima.
Kao i u slu£aju dinami£kog modela NaS baterije model ultrakondenzatora takoer
sadrºi relevante veli£ine poput napona na stezaljkama ultrakondenzatora uc i struju
punjenja ili praºenjenja ic. Takoer kao i dinami£ki model NaS baterije model
ultrakondezatora uklju£uje i limiter maksimalne snage praºenja kada snaga prilikom






Limit maksimalne snage punjenja ultrakondenzatora ovisi o maksimalnoj struji Ic,max i
naponu ultrakondenzatora uuc glasi






Kao i kod NaS baterije ovaj limit snage je obi£no uklju£en u DC/DC pretvara£.
2.4 Istosmjerni (DC-DC) pretvara£
Za prijenos energije sa istosmjernog meukruga odnosno naponske sabirnice na sustav
za pohranu energije(baterija ili ultrakondenzator) i obratno koristi se istosmjerni silazno-
uzlazni pretvara£ zbog svoje relativno dobre eﬁkasnosti prijenosa energije i mogu¢nosti
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prijenosa energije u oba smjera. Elektri£na shema pretvara£a sa sustavom za pohranu
energije(pojednostavljeno prikazan idealnim naponskim izvorom) prikazana je na Sl. 2.16.
Sl. 2.16: Elektri£na shema grane pretvara£a
Pretvara£ moºe raditi u dva reºima rada. U prvom reºimu rada tranzistor T1 je
aktivan, a tranzistor T2 je neaktivan, dok su diode D1 i D2 zaporno polarizirane. Struja
i tada te£e iz kondezatora istosmjernog meukruga u spremnik energije preko zavojnice
L i otpornika R,te stvara magnetno polje zavojnice. Kada tranzistor T1 postane
neaktivan inducirani napon zavojnice(energija magnetskog polja) poku²ava zadrºati
struju koja sada te£e propusno polariziranom diodom D2 tjeraju¢i struju u spremnik
energije. Zbog navedenog period prekap£anja pretvara£a Td mora biti puno manji od
vremenske konstante pretvara£a koja ovisi o induktivitetu i otporu prigu²nice kako bi se
izgladio izlazni napon uo, te se u tom slu£aju struja linearno mijenja ovisno o aktivnosti
i neaktivnosti tranzistora.
U drugom reºimu rada tranzistor T2 je aktivan, a tranzistor T1 je neaktivan, dok su
diode D1 i D2 zaporno polarizirane. Struja i tada te£e iz sustava za pohranu
energije(i < 0) preko navedenog aktivnog tranzistora ²to stvara magnetno polje
zavojnice. Kada tranzistor T2 postane neaktivan, inducira se napon na zavojnici koji
poku²ava zadrºati struju i tjera je preko sada propusno polarizirane diode D1 u
kondenzator istosmjernog meukruga. Na£elno, ova dva reºima rada mogu se razmatrati
kao dva odvojena pretvara£a koji se meusobno isklju£uju.
Upravljanje tranzistorima moºe biti i tzv. istovremeno/komplementarno, pri £emu
nije potrebna zasebna logika za odreivanje reºima rada tj. za upravljanje pojedinog
tranzistora, tako ²to se upravlja£ki signal tranzistora T1 preko logi£kog sklopa NE
odvodi na ulaz tranzistora T2. Tim na£inom se pretvara£em upravlja postavljanjem
odgovaraju¢eg faktora voenja d tranzistora T1, dok je faktor voenja tranzistora T2 u
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tom slu£aju 1 − d,a faktor voenja(eng. duty-cycle) je deﬁniran kao omjer vremena







Ti = Td(1− d),
(2.40)
gdje je Tu vremenski interval u kojem je tranzistor T1 aktivan(T2 neaktivan), a Ti
vremenski interval u kojem je tranzistor T2 aktivan(T1 neaktivan). Da bi se dobili
vrijednosti struje za vrijeme razli£itih reºima rada pretvara£a uz pretpostavku izrazito
niºe vrijednosti vremenskog perioda prekap£anja pretvara£a Td od vremenske konstante
dinamike pretvara£a(²to uzrokuje linearne promjene struje) potrebno je na¢i minimalne i
maksimalne iznose struje i koje se mogu dobiti rje²avanjem diferencijalnih jednadºbi








+ iR + u = 0. (2.42)





















gdje je τ = L/R vremenska konstanta izlaznog kruga pretvara£a. S obzirom na srednje
, maksimalne i minimalne vrijednosti struje i mogu¢e je razlu£iti £etiri slu£aja u radu
pretvara£a:
(i) i > 0, imin > 0, imax > 0
(ii) i > 0, imin < 0, imax > 0
(iii) i < 0, imin < 0, imax > 0
(iv) i < 0, imin < 0, imax < 0
Na Sl. 2.17 prikazani su oblici napona i struja u radu pretvara£a i stanja voenja pojednih
komponenti pretvara£a za navedena £etiri razli£ita slu£aja.
Srednji izlazni napon za silazni reºim rada ubuck u stacionarnom slu£aju(uzimaju¢i u
obzir i padove napona na tranzistorima i diodama) odreen je sljede¢im izrazom
ubuck = d (Udc − UT1)− (1− d)UD2, (2.45)
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Sl. 2.17: Valni oblici napona i izlazne struje te stanja voenja komponenata
ili ako se uzme pribliºno isti pad napona UDT na tranzistorima i diodama izraz (2.45) se
pojednostavljuje kao ²to slijedi
ubuck = dUdc − dUDT . (2.46)
Usrednjena struja koja te£e u sustav za pohranu energije,tj. u silaznom reºimu rada je
opisana izrazom
ibuck =
dUdc − UDT − u
R
. (2.47)
Srednji izlazni napon za uzlazni reºim rada uboost u stacionarnom slu£aju(uzimaju¢i u
obzir i padove napona na tranzistorima i diodama) odreen je sljede¢om jednadºbom
uboost = (1− d)UT2 + d (Udc − UD1) , (2.48)
ili ako se uzme pribliºno isti pad napona UDT na tranzistorima i diodama izraz (2.48) se
pojednostavljuje kao ²to slijedi
uboost = dUdc − dUDT . (2.49)
Usrednjena struja koja te£e iz sustava za pohranu energije,tj. u uzlaznom reºimu rada je
dana sljede¢im izrazom
iboost =
dUdc + UDT − u
R
. (2.50)
Snaga gubitaka je toplinskog tipa i razvija se na poluvodi£kim sklopkama(IGBT
tranzistorima) i povratnim diodama. Ovo je vaºno jer korisnost istosmjernog
silazno-uzlaznog pretvara£a potrebnog za punjenje i praºnjenje sustava za pohranu
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energije je ovisna o snazi koju se ºeli prenijeti i naponu na spremniku energije u slu£aju
uzlaznog reºima rada prema [8], zbog pada napona na NaS ili elektrokemijskoj bateriji
pri praºnjenju. Ovisnost korisnosti istosmjernog pretvara£a o naponu spremnika za
pohranu energije i snage koju se ºeli prenijeti prema [8] je prilagoena za snage
spremnika energije i dana na slici Sl. 2.18.
Sl. 2.18: Korisnost DC-DC pretvara£a u ovisnosti o ulaznom naponu [8]
Iz empirijskih podataka prema [15] korisnost DC-DC pretvara£a dobro aproksimira
kvadratna funckija
ηDC = a0 + a1Pb + a2P
2
b , (2.51)
gdje za relativno konstantan ulazni napon, snaga Pb je proporcionalna ulaznoj struji,
pa tako kvadratni £lan (2.51) izraºava korisnost s obzirom na gubitke na otpornicima,
proporcionalni £lan izraºava korisnost s obzirom na gubitke u poluvodi£ima,a konstantni
£lan korisnost s obzirom na gubitke u pogonskim i pomo¢nim el. krugovima. Prema [8]
mjera za utjecaj ulaznog napona na korisnost DC-DC pretvara£a dana je na Sl. 2.19.
Prema (2.41) uz konstantan izlazni napon i uzimaju¢i u obzir efektivno ka²njenje
frekvencijskog pretvara£a uslijed PWM djelovanja sa frekvencijom fch koje se moºe
opisati ekvivalentnim P1 £lanom(vremenska konstanta Td = 1/fch), dinamika pretvara£a
se moºe aproksimirati P1 £lanom sa vremenskom konstantom Tb = Td + L/R,£ija je
tipi£na vrijednost 5 ms.
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Sl. 2.19: Utjecaj ulaznog napona na korisnost DC-DC pretvara£a
Sl. 2.20: Blokovski dijagram DC-DC pretvara£a
Prikaz blokovskog dijagrama DC/DC pretvara£a dan je na Sl. 2.20, gdje je vidljivo da
ako je ulazna snaga Pb pozitivna, onda se ona dijeli sa korisno²¢u prijenosa snage DC-DC
pretvara£em, te je to slu£aj kada se napaja istosmjerni meukrug iz spremnika energije,
te taj omjer odreuje ukupnu snagu koju spremnik energije je predao. Kada je ulazna
snaga Pb negativna ona se mnoºi sa korisno²¢u prijenosa snage DC-DC pretvara£em, te
je to slu£aj kada se napaja sustav za pohranu energije iz istosmjernog meukruga. Snaga
koja moºe i¢i preko DC-DC pretvara£a je ograni£ena nazivnom snagom spremnika energije
|Pb,r| < Ppr.
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2.5 Lebde¢a jedinica
U razmatranom HAWE sustavu lebde¢a jedinica (ABM - eng. airborne module) je
cilindri£ni balon koji ima mogu¢nost rotacije pomo¢u dva elektromotora te je
uºetom(sadrºi vodove za napanjanje i upravljanje elektromotorima) £ija je funkcija
prijenos mehani£ke energije spojen na vitlo. U ovom radu se razmatra cilindri£ni balon
duljine lcyl = 21 m,radijusa rcyl = 1.75 m te mase mABM = 150 kg koji je analiziran u
[16]. Aerodinami£ke sile koje djeluju na cilindar su ovisne o brzini −→v i brzini vrtnje ωcyl
cilindri£nog balona i brzini vjetra −→v w odnosno relativnoj brzini −→v rel = −→v w − −→v . Sile
otpora i dinami£kog uzgona u smjerovima osi x i z glase
Fd,x = Cd · ρair · rcyl · lcyl · vrel,x · vrel, (2.52)
Fd,z = −Cd · ρair · rcyl · lcyl · vrel,z · vrel, (2.53)
Fl,x = −sign(ωcyl) · Cl · ρair · rcyl · lcyl · vrel,z · vrel, (2.54)
Fl,z = sign(ωcyl) · Cl · ρair · rcyl · lcyl · vrel,x · vrel, (2.55)
gdje je Cd koeﬁcijent sile otpora, Cl koeﬁcijent dinami£kog uzgona,a ρair je gusto¢a zraka.
Sila stati£kog uzgona i teºina su opisane sljede¢im izrazima
Fb = ρair · r2cyl · pi · lcyl · g, (2.56)
Fb = mABM · g, (2.57)
gdje je g gravitacijsko ubrzanje. Sve sile koje djeluju na cilindri£ni balon prikazane su na
Sl. 2.21. Sile u uºetu su dobivene iz modela za kruto uºe bez utjecaja aerodinami£kih sila
²to je graﬁ£ki prikazano na Sl. 2.22(a), te se opisuju sljede¢im izrazima
Fr,x = Fr,w · cosβ = Fr,w · x√
x2 + z2
, (2.58)
Fr,z = Fr,w · sinβ +Wr = Fr,w · z√
x2 + z2
+Wr. (2.59)
gdje je Wr je teºina uºeta. Teºina uºeta je deﬁnirana sa izrazom
Wr = wr · lr = wr
√
x2 + z2, (2.60)
gdje je wr teºina uºeta po jedinici duljine, a lr duljina odmotanog uºeta. Osim svih
navedenih brzina posebno je vaºna brzina uºeta na vitlu koja se uzima kao projekcija
brzine cilindri£nog balona −→v na pravac koji predstavlja model krutog uºeta, te glasi
vr = vxcosβ + vzsinβ = vx · x√
x2 + z2
+ vz · z√
x2 + z2
, (2.61)
²to je graﬁ£ki prikazano na Sl. 2.22(b). U ovom radu se pretpostavlja samo vertikalno
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Sl. 2.21: Sile koje djeluju na cilindri£ni balon.
Sl. 2.22: Model krutog uºeta sa ozna£enim silama (a) i prikaz odnosa brzine cilindri£nog
balona i brzine uºeta na vitlu (b).
gibanje lebde¢e jedinice i zanemaruje se utjecaj teºine uºeta. Dinamika razvijanja sile u
uºetu koji je spojen nalebde¢u jedinicu nije zanemariva, odnosno postoji ka²njenje koje se
odnosi na dinamiku razvijanja aerodinami£kog uzgona Magnussovim efektom prema [17].
Stoga dinamika razvijanja sile napetosti u uºetu odnosno dinamika regulacijskog kruga





gdje je FABM sila koja djeluje na uºe vilta, Fr,ABM njena referenca(upravlja£ki signal
elektromotorima koji rotiraju cilindri£ni balon) i TABM vremenska konstanta ka²njenja u
vrijednosti od 1 s [17]. Dodatno, postoje i gubici samog ABM-a zbog vrtnje cilindri£nog
balona pomo¢u elektromotora koji su zanemarivi u odnosu na ostale komponente snage
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sustava te se pokrivaju energijom istosmjernog meukruga,tj. pri sintezi sustava regulacije
¢e se tretirati kao poreme¢aj,a njihova potro²nja snage se aproksimira pomo¢u skaliraju¢eg
faktora KPABM = 0.2 kW/kN sile.
2.6 Mreºni frekvencijski pretvara£
S obzirom da je potrebno snagom napajati trofaznu elektri£nu mreºu koristi se trofazni
mreºni pretvara£ prikazan na Sl. 2.23. Osnovni dijelovi pretvara£a je u£inska sklopka i
povratna dioda. Kada je gornja u£inska sklopka aktivna(Sa,Sb,Sc), donja u£inska sklopka
je neaktivna (Sa,Sb,Sc) i obrnuto. Trofazni pretvara£ u ovom slu£aju radi kao izmjenjiva£,
tj. pretvara istosmjerni napon u izmjeni£ni.
Sl. 2.23: Trofazni mreºni pretvara£
S obzirom da je model HAWE sustava opisan u obliku usrednjenih tokova snaga uzeta
je u obzir i korisnost mreºnog pretvara£a. Korisnost trofaznog mreºnog invertera pada
sa snagom koju prenosi elektri£noj mreºi prema [8], zbog toga ²to su toplinski gubici
u£inskih sklopki vi²e izraºeni u radu pri niºim snagama. Mapa korisnost je preuzeta iz [8]
i skalirana uzimaju¢i u obzir teoretsku maksimalnu snagu koju ovaj primjer HAWE sustava
moºe predavati elektri£noj mreºi Pgrid,max = 29.3 kW. Navedena korisnost u ovisnosti o
snazi koja se ²alje u mreºu Pgrid dana je na Sl. 2.24.
Sklopno stanje pretvara£a odreuje se kori²tenjem odgovaraju¢eg tipa sklopne
modulacije, a u ovom radu se koristi sinusna pulsno-²irinska modulacija. Metoda sinusne
modulacije ²irine impulsa zasniva se na usporedbi visokofrekvencijskog trokutastog
signala nosioca utri i niskofrekvencijskog referentnog signala uref frekvencije mreºnog
napona 50 Hz.
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Sl. 2.24: Korisnost mreºnog pretvara£a u ovisnosti od snazi koju prenosi [8].
Da bi se dobio simetri£ni trofazni izlazni napon mreºnog pretvara£a isti signal nosioc se
usporeuje sa tri referentna fazna napona meusobno pomaknuta za 2pi/3 rad . Ovisno
o odnosu izmeu signala nosioca i referentnog signala za pojedinu fazu odreuje se
upravlja£ki signal za tu fazu:
• ako je uref > utri gornja u£inska sklopka je uklju£ena, a donja isklju£ena
• ako je uref < utri donja u£inska sklopka je uklju£ena, a gornja isklju£ena
Odabrana vrijednost faktora amplitudne modulacije je ma = 0.8, i po²to je ta vrijednost
faktora amplitudne modulacije ma ≤ 1 odnos amplituda referentnog signala i signala
nosioca je linearan. U ovom radu se koristi iznos sklopne frekvencije od fsw = 5 kHz.
Odnos izmeu signala nosioca i referentnog signala jedne faze prikazan je na slici Sl. 2.25.
Mreºni pretvara£ je potrebno opisati i prijenosnom funkcijom zbog modeliranja
upravlja£kog sustava mreºnog pretvara£a. Stoga se prema [18] mreºni pretvara£ opisuje
P1 £lanom sa vremenskom konstatnom Tm,ch = 0.25/fsw koja je odreena statisti£kim
ka²njenjem.
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Sl. 2.25: Generator sinusne reference
2.7 LCL ﬁltar
Kako bi se pobolj²ala kvaliteta isporu£ene elektri£ne energije koju HAWE sustav
preko mreºnog pretvara£a predaje el. mreºi koristi se LCL ﬁlter zbog svoje pogodne
frekvencijske karakteristike koja omogu¢uje dobro postiskivanje vi²ih harmonika napona
nastalih sklopnim djelovanjem pretvara£a, odnosno kao posljedica pulsno-²irinske
modulacije napona DC sabirnice. Naime, glavni pokazatelj kvalitete elektri£ne energije
je udio vi²ih harmonika u struji koju pretvara£ predaje mreºi, a koji stvaraju pove¢ane
radne gubitke i izobli£uju napon mreºe na mjestu zajedni£kog spoja pretvara£a i mreºe
(eng. point of common coupling). Stoga se LCL ﬁltar dizajnira s ciljem izglaivanja
struja kojih HAWE sustav preko mreºnog pretvara£a predaje mreºi prema [19].LCL
ﬁltar prikazan je na Sl. 2.26.
Sl. 2.26: LCL ﬁltar
Za prora£un parametara LCL ﬁltara potrebne su vrijednosti efektivnog linijskog
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napona mreºe En = 220
√
3k V i amplitude faznog napona mreºe Um = 220
√
(2)k V
uzimaju¢i u obzir prijenosni omjer transformatora,napona istosmjernog meukruga Udc,
snage koja se prenosi ﬁltrom Pgrid = 15 kW, frekvencije mreºe f = 2pi50 Hz ,sklopne
frekvencije mreºnog pretvara£a fsw = 5000 Hz i rezonantne frekvencije ﬁltra fres. Prvo









Za sintezu kondenzatora ﬁltra uzeto je u obzir da je maksimalna varijacija faktora snage
5%, ²to odreiva iznos kapaciteta kondenzatora ﬁltra Cf = 0.05Cb = 40µF. Varijacija u
iznosu od 10% efektivne struje If,max opisana je sljede¢im izrazom








Pomo¢u prethodnih izraza dolazi se do vrijednosti induktiviteta zavojnice na strani












gdje je ka = 0.2 faktor prigu²enja, a iznos induktiviteta L2 = 0.15 mH. Otpornik spojen
u seriju sa kondenzatorom prigu²uje dio varijacije struje sklopne frekvencije mreºnog






te njena vrijednost mora zadovljavati sljede¢i uvjet
10f < fres < 0.5fsw, (2.70)
koji je zadovoljen za navedene vrijednosti induktiviteta zavojnica i kapaciteta





Fakultet strojarstva i brodogradnje 30
Pietro Kristovi¢ Diplomski rad






L1L2s3 + (L1 + L2)RfCs2 + (L1 + L2)s
. (2.72)
Blokovski dijagram LCL ﬁltra dan je na Sl. 2.27, i odgovara realizaciji samog ﬁltra u
simulacijskom okruºenju.
Sl. 2.27: Blokovski dijagram LCL ﬁltra
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3 |Upravljanje HAWE sustavom
Kako bi se minimizirale varijacije napona istosmjerne sabirnice i sprije£ila
prepunjavanja i duboka praºnjenja spremnika energije, te postigla ujedna£ena isporuka
energije mreºi potrebno je projektirati sustav upravljanja tokovima snage istosmjerne
sabirnice temeljen na koordinaciji rada pretvara£a motor/generatora i DC/DC
pretvara£a snage.Taj sustav uklju£uje regulaciju brzine vrtnje motor/generatora s
obzirom da su poºeljne konstantne brzine uzdizanja i spu²tanja lebde¢e jedinice,
regulaciju stanja napunjenosti spremnika energije kako ne bi do²lo do dubokih
praºnjenja i prepunjavanja koji utje£u na ºivotni vijek spremnika energije, te regulaciju
energije(napona) istosmjernog meukruga. Potonji sustav se implementira s ciljem
minimalizacije varijacija napona kako bi se omogu¢io ujedna£en rad i olak²ala sinteza
regulacijskog sustava mreºnog pretvara£a i time olak²alo postizanje ve¢e kvalitete el.
energije predane mreºi.
Osim navedenih regulacijskih sustava potrebno je projektirati i sustav za
koordinaciju rada lebde¢e jedinice sa zemaljskom postajom, s obzirom da je na temelju
iznosa duljine odmotanog uºeta odreena brzina i smjer gibanja lebde¢e jedinice. Sustav
za koordinaciju lebde¢e jedinice uklju£uje i dio za odreivanje mirovanja lebde¢e jedinice
na temelju estimacije momenta na vitlu kojeg uzrokuje sila napetosti u uºetu.Ovo se
radi kako bi se sprije£ilo gibanje lebde¢e jedinice u slu£aju preniskih vrijednosti
navedenog momenta odnosno labavosti uºeta, te u slu£aju nepovoljnog stanja
napunjenosti spremnika energije kako bi se sprije£ilo njegovo prepunjavanje. Takoer
navedeni sustav sluºi i za odreivanje reference regulacijskog kruga sile napetosti u
uºetu odnosno momenta kojeg ona uzrokuje na viltlu.
Osim navedenih sustava koji sprje£avaju prenapunjenost spremnika energije za istu
svrhu je projektiran i sustav za preusmjeravanje vi²ka proizvodnje energije koji se ne
moºe pohraniti u spremnik energije, gdje se taj vi²ak predaje elektri£noj mreºi.
3.1 Regulacija brzine vrtnje motor/generatora
S obzirom na odabrane brzine uzdizanja i spu²tanja lebde¢eg modula odreene su
brzine vrtnje motor/generatora, te je stoga potrebno projektirati regulacijski sustav
brzine vrtnje. Za tu svrhu su odabrani vremenski-diskretni proporcionalno-integralni
(PI) regulator i inkrementalni enkoder pozicije koji ¢e se koristiti u svrhu rekonstrukcije
brzine vrtnje. Postupak sinteze regulatora se zasniva na aproksimaciji
vremenski-diskretnih £lanova ekvivalentnim vremenski-kontinuiranim £lanovima, tj.
proveden je kvazi-kontinuirani postupak sinteze.
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Utjecaj rekonstrukcije brzine vrtnje motor/generatora(derivacijski £lan) o£ituje se
kao ka²njenje £iji je efektivni iznos T/2 s( T je vrijeme uzorkovanja), a utjecaj
uzorkovanja i ekstapolatora nutlog reda(ZOH eng. zero order hold) uzrokuje dodatno
efektivno ka²njenje od T/2 s. Ukupno efektivno ka²enjenje mjernog £lana aproksimira se
nadomjesnim PT1 £lanom s vremenskom konstantom T ²to je prikazano na Sl. 3.1
zajedno sa transformacijom vremenski-diskretnog PI regulator u ekvivalentni
vremenski-kontinuirani. Prednost ovakve strukture regulatora je u tome da parametri
Sl. 3.1: Transformacija vremenski-diskretnih £lanova u ekvivalentne vremenski-
kontinuirane.
regulatora utje£u samo na poloºaje polova zatvorenog regulacijskog kruga, odnosno nule
regulatora se ne pojavljuju u prijenosnoj funkciji zatvorenog kruga za razliku kada je P
djelovanje proporcionalno regulacijskoj pogre²ci, a ne izlaznoj varijabli sustava.
Blokovski dijagram vremenski-kontinuirane aproksimacije stvarnog vremenski-diskretnog
regulacijskog kruga prikazan je na Sl. 3.2, gdje je Tm ka²njene regulacijskog kruga
momenta(struje) servo-pogona koji je oko 5 ms za el. pogone napajane pretvara£em
sli£ne snage prema [8]. Vrijednosti izlaza regulacijskog kruga momenta je ograni£ena
vrijednostima maksimalnog momenta u ovisnosti o brzine vrtnje odabranog
motor/genatora. Za petlju regulacije brzine vrtnje poºeljno je da vrijeme uzorkovanja
regulatora T bude pribliºno(ili kra¢e) ka²njenju momenta servo-pogona Tm, pa se tako
odabire vrijeme uzorkovanja od T = 5 ms. Izraz za ukupan moment tromosti Jtot
komponenata koje pogoni motor/generator ne uzimaju¢i u obzir masu uºeta je opisan
sljede¢im izrazom
Jtot = Jm + JW +mABMr
2
w, (3.1)
te iznosi 47 kgm2. Zadnji £lan u izrazu (3.1) je aproksimirana mjera utjecaja elasti£nosti
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uºeta za koju je spojen lebde¢i modul.
Sl. 3.2: Blokovski dijagram vremenski-kontinuirane aproksimacije vremenski-diskretnog
regulacijskog kruga brzine vrtnje motor/generatora.
Karakteristi£ni polinom prijenosne funkcije vremenski-kontinuirane aproksimacije










s2 + Tcωs+ 1. (3.2)
Postupak odreivanja parametara regulatora se zasniva na izjedna£avanju
karakteristi£nog polinoma prijenosne funkcije regulacijskog kruga s karakteristi£nim

















2 + Tes+ 1 (3.3)
gdje je Te ekvivalentna vremenska konstanta , a Di(i = 2, 3, 4) karakteristi£ni odnosi
optimuma dvostrukog odnosa . Svi karakteristi£ni odnosi Di ¢e se postaviti na optimalni









Kao ²to se vidi na blokovskom dijagramu prikazanom na Sl. 3.2 PI regulator sadrºi
limiter momenta u ovisnosti o brzini vrtnje(ovisnost maksimalnog momenta o brzini
vrtnje prikazana je na Sl. 2.2), te ako vrijednost izlaza regulatora jednak vrijednosti
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ograni£enja momenta iznos integratorskog djelovanja se postavlja na iznos razlike izlaza
regulatora i proporcionalnog djelovanja(integrator anti-windup) kako ne bi do²lo do
takozvanog prenabijanja integratora (eng. windup).
3.2 Luenbergerov estimator momenta tereta na vitlu
Estimacija momenta tereta na vitlu je bitna za rad HAWE sustava zbog toga ²to se
odmatanje i namatanje uºeta ne moºe provesti dok uºe nije napeto, odnosno bitno je za
zadrºavanje lebde¢e jedinice. Estimacija momenta tereta ¢e se provesti tzv.
Luenbergerovim estimatorom stanja. Vremenski- kontinuirani Luenbergerov estimator
stanja izraºen u obliku prostora stanja je sljede¢e strukture:
ˆ˙x = Aˆxˆ+ L[y − yˆ] + Bˆu, (3.5)
yˆ = Cˆxˆ, (3.6)
gdje su vektori xˆ ∈ Rn i yˆ ∈ Rp estimacije vektora stanja sustava x i izlaza sustava y,
u ∈ Rm je ulaz sustava,L ∈ Rnxp je matrica poja£anja vektora predikcije estimatora, a
ostali £lanovi jednadºbi su estimacije stvarnih parametara sustava, ²to u ovom slu£aju
gdje nam je poznat model sustava zna£i da je Aˆ = A, Bˆ = B i Cˆ = C. Oduzimanjem
jednadºbe dinamike estimiranih varijabli stanja (3.5) od jednadºbe dinamike stvarnog
sustava, uz x˜ = x− xˆ slijedi
˙˜x = (A− LC)x˜, (3.7)
iz £ega slijedi da vlastite vrijednosti sustava mogu biti odabrane pomo¢u matrice poja£anja
L, uz potrebni uvjet osmotrivosti. Time se odreuje da pogre²ka estimacije stanja sustava
x˜ teºi u nulu kada vrijeme t teºi u beskona£nost. Uvjet osmotrivosti je svojstvo sustava
da se svaka promjena stanja odraºava na izlaznim varijablama, ²to je opisano izrazom
rank
[
CT ATCT (AT)2CT · · · (AT)n−1CT
]
= n. (3.8)
Rang navedene matrice jednak je maksimalnom broju linearno nezavisnih stupaca ili
redaka, i da bi uvjet osmotrivosti bio zadovoljen potrebno je da rang matrice jednak
broju varijabli stanja, odnosno redu sustava n.
Za estimaciju momenta tereta koristiti ¢e se vremenski-diskretni Luenbergerov
estimator sa modelom poreme¢aja prvog reda, ali njegovu sintezu je prigodno provesti u
vremenski-kontinuiranom podru£ju, stoga ¢e se prvo izvesti vremenski-kontinuiran
Luenbergerov estimator i zatim prebaciti u vremenski-diskretnu domenu. Model procesa




= τMG − τABM , (3.9)
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gdje je τMG moment motor/generatora, ali zbog brze dinamike regulacijske petlje
momenta motor/generatora vrijedi da je τMG ≈ τMG,r, te ¢e za Luenbergerov estimator
referenca momenta τMG,r koristiti umjesto stvarnog momenta τMG motor/generatora, a
τABM je moment koji lebde¢i modul preko uºeta uzrokuje na vitlu.
Vremenski-kontinuirani Luenbergerov estimator zasniva se na modelu procesa (3.9)






























) = 2. (3.12)
Luenbergerov estimator predstavlja kopiju modela procesa (3.10) pro²irenu odgovaraju¢im




(τˆABM − τMG,r) + γ1(ωMG,m − ωˆMG),
ˆ˙τABM = γ2(ωMG,m − ωˆMG).
(3.13)




(τˆABM − τMG,r) + γ1(ωMG,m − ωˆMG), (3.14)
sτˆABM = γ2(ωMG,m − ωˆMG), (3.15)
ako iz jednadºbe (3.15) izrazimo ωˆMG i ubacimo u jednadºbu (3.14) moºe se izlu£iti
karakteristi£ni polinom prijenosne funkcija estimatora za poreme¢ajnu veli£inu prvog reda








Poja£anja Luenbergerovog estimatora dobiju se izjedna£avanjem karakteristi£nog
polinoma prijenosne funkcije s karakteristi£nim polinomom modelske prijenosne funkcije
drugog reda optimuma dvostrukog odnosa koja je dana sljede¢im izrazom
Ado(s) = D2T
2
ee + Tees+ 1, (3.17)
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gdje je D2 karaktaristi£ni odnos optimuma dvostrukog odnosa, a Tee ekvivalentna
vremenska konstanta estimatora. Izjedna£avanjem tih dviju funkcija dolazimo do









Sl. 3.3: Blokovski dijagram vremenski-diskretnog estimatora momenta tereta τˆABM
Kako bi se dobili parametri vremenski-diskretnog Luenbergerovog estimatora
potrebno je vremenski-kontinuirani Luenbergerov estimator prebaciti u
vremenski-diskretnu domenu primjenom z-transformacije. Vremenski-diskretni
Luenbergerov estimator se moºe opisati sljede¢im izrazom
zxˆ(z) = Fxˆ(z) +Gu(z) + L∗[y(z)− yˆ(z)], y(z) = Hxˆ(z), (3.19)
gdje uz pretpostavku ekstrapolatora nultog reda na ulazu vremensko-kontinuiranog
modela procesa parametri vremensko-diskretnog modela procesa se mogu odrediti
pomo¢u sljede¢ih izraza












 , G =
− TJtot
0
 , L∗ =
(γ1 + γ2T2Jtot )T
γ2T
 , H = C, (3.22)
gdje je L∗ vektor poja£anja po pogre²ci predikcije, £iji iznosi elemanata uz ekvivalentnu
vremensku konstantu Tee = 10T radi postizanja odziva estimatora bez tzv. "ringing"
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vladanja (eng. ringing eﬀect) i dodatnog prigu²enja ²uma mjerenih veli£ina (brzine i







Blokovski dijagram vremenski-diskretnog estimatora momenta tereta prikazan je na
Sl. 3.3.
3.3 Sustav za koordinaciju lebde¢e jedinice
Sustavu za koordinaciju lebde¢e jedinice je svrha odreivanje brzine i smjera gibanja
(ili zadavanje komande mirovanja) lebde¢e jedinice i reference regulacijskog kruga
momenta na viltu odnosno sile napetosti koja ga uzrokuje.
Odreivanje brzine i smjera gibanja lebde¢e jedinice se postiºe pomo¢u informacija o
duljini odmotanog uºeta i trenutnog smjera gibanja. Dio koordinacije lebde¢e jedinice za
odreivanje smjera gibanja ili mirovanja prikazan je na Sl. 3.4. Relej R1 £iji je ulaz
Sl. 3.4: Blokovski dijagram sustava za odreivanje smjera gibanja ili mirovanja lebde¢eg
jedinice.
vrijednost duljine odmotanog uºeta lr sluºi da upravlja sklopkom S1 kako bi se odredio
smjer gibanja lebde¢e jedinice, pa tako kada duljina odmotanog uºeta postigne
vrijednost lr = 800 m i lebde¢a ledinica se uzdiºe sklopka S1 odreuje spu²tanje lebde¢e
jedinice(vrijednost izlaza releja R1 je jednaka nuli). Kada duljina odmotanog uºeta
postigne vrijednost lr = 500 m i da se pritom lebde¢a jedinica spu²ta, relej R1 preko
sklopke S1 odreuje uzdizanje lebde¢e jedinice(vrijednost izlaza releja R1 je jednaka
jedinici).
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U slu£aju uzdizanja lebde¢e jedinice(vrijednost izlaza releja R1 je jednaka jedinici) i
prepunjenosti spremnika energije koja je deﬁnirana kao SoC > SoCr + 0.02(vrijednost
izlaza releja R2 je jednaka jedinici) gdje je SoCr referenca stanja napunjenosti
spremnika energije, pomo¢u releja R2 i logi£kog sklopa NAND sklopka S2 odreuje
mirovanje lebde¢e jedinice sve dok stanje napunjenosti baterije ne postigne vrijednost
SoC < SoCr − 0.02(vrijednost izlaza releja R2 je jednaka nuli).
Sl. 3.5: Blokovski dijagram sustava za odreivanje brzine ili mirovanja lebde¢e jedinice te
reference regulacijskog kruga momenta na viltu.
Mirovanje lebde¢e jedinice je takoer potrebno ako moment na vitlu kojeg uzrokuje
sila napetosti u uºeta nije dovoljnog iznosa. Mirovanje lebde¢e jedinice u tom slu£aju se
odreuje sklopkom S3 na temelju uvjeta za navedeni estimirani moment na viltu τˆABM <
1 kNm.
Reference brzine vrtnje motor/generatora se odreuju na temelju informacije o
uzdizanju, spu²tanju ili zadrºavanju lebde¢e jedinice preko mape brzina M1, pa tako za
uzdizanje lebde¢e jedinice referenca brzine vrtnje iznosi ωMG,asc = vasc/rW , a za
spu²tanje ωMG,des = vdes/rW .
Kako bi se izbjegle nepotrebne vibracije uºeta i naprezanja unutar vilta poºeljan je
relativno lagani prijelaz iz generatorskog u motorski reºim rada i obratno. Navedi prijelaz
izmeu reºima se postiºe ﬁltriranjem reference brzine vrtnje motor/generatora ωMG,r sa
ﬁltrom u obliku P1 £lana £ija prijenosna funkcija se nalazi na blokovskom dijagramu
prikazanom na Sl. 3.5.Vremenska konstanta TABM navedenog ﬁltra odgovara vremenskoj
konstanti dinamike razvijanja sile u uºetu FABM od strane lebde¢eg modula, te se tako
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za slu£ajeve promjene reºima rada motor/generatora mogu pribliºno koordinirati trajanja
odziva okretnog momenta na stroju vitla i sile natezanja uºeta od strane ABM-a. .
Pri uzdizanju lebde¢e jedinice omjer izlaza regulatora energije istosmjernog
meukruga, odnosno mjere snage potrebne istosmjernom meukrugu Pr i mjerene brzine
vrtnje motor/generatora ωMG,m odreuje referencu regulacijskog kruga momenta na
vitlu(preko sklopke S4) odnosno sile napetosti u uºetu FABM . S obzirom na to da brzina
vrtnje motor/generatora ωMG moºe teoretski poprimiti iznos jednak nuli, uvedena je
donja granica iznosa brzine koja ulazi u izra£un navedenog omjera pomo¢u limitera L1.
Vrijednost navedenog omjera odnosno reference regulacijskog kruga momenta na vitlu
ograni£ena je limiterom L2, £ija donja granica ima vrijednost momenta u odabranoj
radnoj to£ki motor pri spu²tanju lebde¢e modul τABM,des = FdesrW , a gornja granica je
vrijednost momenta u odabranoj radnoj to£ki motor/generatora pri uzdizanju lebde¢e
jedinice τABM,asc = FascrW . Kada nastupi faza spu²tanja lebde¢e jedinice, referenca
regulacijskog kruga momenta na vitlu ima vrijednost τABM,r = τABM,des, ²to se ostvaruje
preko sklopke S4 i signala za spu²anje lebde¢e jedinice.
3.4 Sustav za sprje£avanje prenapunjenosti spremnika energije
Sprje£avanje prenapunjenosti spremnika energije osim na na£in opisan u prethodnom
potpoglavlju je izveden tako da se snaga za spremnik energije preusmjerava u mreºu.
Uvjetom za stanje napunjenosti spremnika energije SoC ≥ SoCr + 0.02,signalom za
uzdizanja ili spu²tanja lebde¢e jedinice te logi£kim sklopom AND koji upravlja sklopkom
S6 se odreuje da li DC-DC pretvara£ snage ²alje snagu u spremnik energije ili ne, kao
²to je prikazano na Sl. 3.6. Stoga ako je lebde¢i modul u fazi uzdizanja a navedeni uvjet
zadovoljen sklopka S6 odreuje da DC-DC pretvara£ snage ne prenosi snagu u spremnik
energije. Tada se preko sklopke S5 i sumatora snazi mreºe pribraja snaga koja je
prvotno namijenjena za spremnik energije.
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Sl. 3.6: Sustav za sprje£avanje prenapunjenosti spremnika energije.
3.5 Regulacija stanja napunjenosti elektrokemijske NaS baterije
Za odrºavanje stanja napunjenosti SoC elektrokemijske NaS baterije koristiti se
proporcionalni(P) regulator,a njegova se sinteza izvodi za linearizirani dinami£ki model
iz (2.26) u okolini radne to£ke(karakteriziranom sa stanjem napunjenosti SoC0 i snagom





(SoC − SoC0) + ∂f(SoC0, Pbat0)
∂Pbat
(Pbat − Pbat0), (3.24)








Izraz (3.25) se pojednostavljeno moºe opisati sljede¢im izrazom
∆ ˙SoC + bb∆SoC = Kb,p∆Pbat, (3.26)
gdje su paramatri(bb je parametar prigu²enja, a Kb,p poja£anje ) lineariziranog modela
bb =
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Pomo¢u izraza (3.26) te uzimaju¢i u obzir P regulator poja£anja Kb,RSoc se dolazi
karakteri£nog polinoma regulacijskog sustava napunjenosti NaS baterije koji je opisan
sljede¢im izrazom




gdje je Tbat = 1Kb,RSoCKb,p+bb vremenska konstanta regulacijskog kruga stanja napunjenosti
NaS baterije. S obzirom na mali iznos promjene unutarnjeg otpora u ovisnosti o stanju
napunjenosti baterije u radnom podru£ju parametar bb poprima vrlo male vrijednosti,
pa dominatna dinamika punjenja i praºnjenja NaS baterije u blizini radne to£ke se moºe





Zbog relativno malog unutarnjeg otpora te za snagu radne to£ke NaS baterije Pbat0 ≈ 0
koeﬁcijent poja£anja regulacijskog kruga napunjenosti poprima jo² jednostavniji oblik koji





te se taj iznos uzima kao polazni u sintezi regulatora stanja napunjenosti NaS baterije.
Kako bi se spremnik energije stigao napuniti vremenska konstanta dinamike punjenja mora
biti nekoliko puta manja od trajanja vremena uzdizanja, pa tako se odabire poja£anje
proporcionalnog regulatora Kb,p = 3 · 106.
Blokovski dijagram regulatora stanja napunjenosti SoC NaS baterije prikazan je na
Sl. 3.7,a minus ispred poja£anja Kb,p je potreban zbog prethodno opisanog modela DC-
DC pretvara£a snage .Osim poja£anja regulatora regulator sadrºi i mrtvu zonu(DZ =
±0.02), kako bi se izbjeglo previ²e aktivnosti za male razlike reference stanja napunjosti
baterije SoCr i stvarnog stanja napunjenosti baterije SoC, tj. kako nebi bilo oscilacija
izmeu punjenja i praºnjenja.Takoer vrijednosti izlaza regulatora se ograni£ava limiterom
tako da referenca snage NaS baterije ne prema²uje nazivnu snagu spremnika energije
|Pbat,max| < Ppr.Odabrani iznos reference stanja napunjenosti je SoCr = 0.95 .
Sl. 3.7: Blokovski dijagram regulatora stanja napunjenosti SoC NaS baterije.
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3.6 Regulacija stanja napunjenosti ultrakondenzatorske baterije
Za odrºavanje stanja napunjenosti SoC ultrakondenzatorske baterije tekoer koristi
se proporcionalni (P) regulator, a sinteza regulatora se opet zasniva na lineariziranom
modelu u okolini radne to£ke(karakteriziranom stanjem napunjenosti SoC0 i snagom Pc0
ultrakondezatorske baterije ) opisan Taylorovom aproksimacijom prvoga reda kao i u
slu£aju NaS baterije. Linearizirani dinami£ki model ultrakondezatorske baterije (2.37) je
opisan sljede¢im izrazom
∆ ˙SoC + bc∆SoC = Kc,p∆Pc, (3.32)

























Pomo¢u izraza (3.32) te uzimaju¢i u obzir P regulator poja£anja KRSoc se dolazi do
sljede¢eg karakteri£nog polinoma regulacijskog sustava baterije




gdje je Tc = 1Kc,RSoCKc,p+bc vremenska konstanta regulacijskog kruga. S obzirom da je
vrijednost kapaciteta Cuct relativno velika moºe se zanemariti utjecaj parametra bc, a
odreivanje poja£anja regulatora se provodi za radnu to£ku Pc0 ≈ 0. Kako bi se
spremnik energije stigao napuniti vremenska konstanta dinamike punjenja mora biti
nekoliko puta manja od trajanja vremena uzdizanja, pa tako se odabire poja£anje
proporcionalnog regulatora Kc,RCoC = 4.5 · 106.
Sl. 3.8: Blokovski dijagram regulatora stanja napunjenosti SoC NaS ultrakondenzatorske
baterije.
Blokovski dijagram regulatora stanja napunjenosti SoC ultrakondenzatorske baterije
prikazana je na Sl. 3.7, te osim poja£anja regulatora, regulator takoer sadrºi i mrtvu
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zonu(DZ = ±0.02) £ija je namjena identi£na kao i su slu£aju NaS baterije (manje
aktivnosti kada je ultrakondenzator nabijen, a ²to bi recimo moglo biti izazvano ²umom
u signalu SoC-a). Osim mrtve zone regulator sadrºi i limiter koji ograni£ava referencu
snage tako da je |Pc,max| < Ppr, odnosno ograni£ava je na nazivnu snagu spremnika
energije. Odabrani iznos reference stanja napunjenosti je SoCr = 0.95 .
3.7 Regulacija energije istosmjernog meukruga
Kako bi se minimizirale varijacije napona odnosno energije kondenzatorske baterije
istosmjernog meukruga potrebno je projektirati regulacijski sustav energije
kondenzatorske baterije. Svrha minimiziranja varijacija napona je u ujedna£enijem radu
mreºnog pretvara£a, te pojednostavljenju postupka sinteze regulacijskog kruga snage
prema mreºi i u pobolj²avanju kvalitete elektri£ne snage koja se isporu£uje u mreºu.
S obzirom na navedeni zahtjev projektira se vremenski-diskretni
proporcionalno-integralni(PI) regulator energije istosmjernog meukruga sa dodanim
unaprijednim djelovanjem po snazi koju zahtjeva mreºni pretvara£ (preciznije radnoj
snazi koja puni, odnosno prazni DC meukrug). Snaga mreºnog pretvara£a Pgrid se za
potrebe regulacije odreuje iz reference snage mreºnog pretvara£a Pgrid,r uzimaju¢i u
obzir korisnost mreºnog pretvara£a. Pri modeliranju upravljanja tokovima snage gubici
¢e se zanemariti, odnosno tretira ih se kao poreme¢ajne veli£ine, koje kompenzira
integracijsko djelovanje regulatora. Kao i u slu£aju regulacije brzine vrtnje
motor/generatora provodi se kvazi-kontinuirana sinteza regulatora, odnosno
vremenski-diskretni sustav se aproksimira vremenski-kontinuiranim te se na taj na£in
dobijaju parametri regulatora.
Pojednostavljeni blokovski dijagram sustava u slu£aju uzdizanja lebde¢e jedinice za
potrebnu sinteze regulatora prikazan je na Sl. 3.9. Dinamika motor/generatora sa
dinamikom lebde¢e jedinice je radi jednostavnosti svedena na dinamiku lebde¢e jedinice
s obzirom da je dinamika motor/generatora za nekoliko redova veli£ina brºa od dinamike
lebde¢e jedinice. Razlika potrebne snage istosmjernom meukrugu tj. reference Pr i
snage ostvarene motor/generatorom(ne uzimaju¢i u obzir gubitke) PMG se koristi kao
referenca snage spremnika energije kako bi se nadoknadilo relativno sporo dostavljanje
snage istosmjernom meukrugu motor/generatorom ograni£enog dinamikom lebde¢e
jedinice. Dinamika mjernog £lana snage koju zahtjeva mreºni pretvara£ prikazana je
nadomjesnim P1 £lanom sa vremenskom konstantom ka²njenja Tgrid = 0.05 s. Blok na
izlazu regulatora energije istosmjernog meukruga opisan P1 £lanom sa vremenskom
konstatom T/2 predstavlja ka²enjenje uzorkovanja i ektrapolatora nultog reda.
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Sl. 3.9: Pojednostavljeni blokovski dijagram tokova snage u slu£aju uzdizanja lebde¢e
jedinice.
Sl. 3.10: Pojednostavljeni blokovski dijagram tokova snage u slu£aju spu²tanja lebde¢e
jedinice.
Pojednostavljeni blokovski dijagram tokova snage u slu£aju spu²tanja lebde¢e
jedinice za potrebnu sinteze regulatora prikazan je na Sl. 3.10. Razlika izmeu
blokovskih dijagramima tokova snage pri uzdizanju i spu²tanju lebde¢e jedinice je u
izostavljanju zahtjeva na snagu koja dostavlja lebde¢e jedinica odnosno
motor/generator, tj. pri spu²tanju lebde¢e jedinice nije mogu¢e dodavati snagu na
istosmjerni meukrug putem motor/generatora, ve¢ je referenca snage za lebde¢u
jedinicu(indirektno moment τABM,r) odreena radnom to£kom motor/generatora pri
spu²tanju Pdes = Fdesvdes.
S obzirom da je dinamika lebde¢e jedinice puno sporija od dinamike spremnika
energije(TABM >> Tb) u slu£aju uzdizanja lebde¢e jedinice ona se moºe promatrati kao
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te se s obzirom na to sinteza regulatora energije istosmjernog meukruga moºe provesti
u odnosu na dinamiku spremnika energije.
Karakteristi£ni polinom prijenosne funkcije vremenski-diskretne aproksimacije














s2 + TRdcs+ 1. (3.37)
Parametri regulatora su pode²eni tako da se postigne simetri£ni optimum prema [20].
Postupak se zasniva na izjedna£avanju karakteristi£nog polinoma prijenosne funckije
regulacijskog kruga s karakteristi£nim polinomom prijenosne funkcije £etvrtog reda
optimuma dvostrukog odnosa. Iznosi parametara PI regulatora energije istosmjernog










Kona£no referenca DC-DC pretvara£a snage je potpuno odreena snagom
motor/generatora, izlazom regulatora energije istosmjernog meukruga i izlazom
regulatora stanja napunjenosti spremnika energije ²to je opisano sljede¢im izrazom
Pb,r = Pr − PMG + Pbat,r, (3.39)
a njena apsolutna vrijednost je ograni£ena nazivnom snagom spremnika energije |Pb,r| ≤
Ppr.
Sl. 3.11: Vremenski-diskretni regulator energije istosmjernog meukruga sa unaprijednim
djelovanjem mreºnog optere¢enja.
Kona£ni vremenski-diskretni PI regulator prikazan je na Sl. 3.11. S obzirom da je izlaz
regulatora stanja napunjenosti spremnika energije i maksimalna snaga spremnika energije
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ograni£ena na nazivnu snagu spremnika energije, ograni£enje izlaza regulatora energije
istosmjernog meukruga je opisano sljede¢im izrazom ²to je deﬁnirano sljede¢im izrazom
|Pdc,max| ≤ Pbat,max + Ppr. (3.40)
Osim limitera izlaza PI regulator sadrºi i integrator anti-windup logiku, kako nebi do²lo do
nepovoljnog skupljanja pogre²ke regulacije na integratoru za vrijeme rada u ograni£enju
izlaza regulatora.
3.8 Vektorsko upravljanje mreºnim pretvara£em
Modeliranje procesa prijenosa snage elektri£noj mreºi i njegovo upravljanje se provodi
u sinkronom dq koordinatnom sustavu u koji se iz prirodnog abc sustava prelazi primjenom
Parkove transformacije [21]. Odnos koordinatnih sustava prikazan je na Sl. 3.12. Ako se
Sl. 3.12: Odnos koordinatnih sustava(α = ej2pi/3) .
na svaku od osi prirodnog abc koordinatnog sustava postavi po jedan vektor faznog napona
uz pretpostavku simetri£nog trofaznog sustava njihov skalirani vektorski zbroj u odnosu































gdje je θ = ωt kut izmeu vektora napona ~um i α osi, a ω = 2pi50 rad/s je frekvencija
faznog napona. Navedena transformacija iz abc u αβ koordinatni sustav se naziva
Clarkeova transformacija [21].
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U koordinatnom sustavu αβ vektor faznog napona se rotira odnosno njegove
projekcije na osi tog koordinatnog sustava su promjenjive, ali ako se uvede koordinatni
sustav koji rotira istom kutnom brzinom kao i vektor napona tada ¢e njegove projekcije
na taj koordinatni sustav biti konstantnih iznosa. Taj koordinatni sustav se naziva dq
sustav. Vektor faznog napona u dq koordinatnom sustavu moºe se opisati sljede¢im
izrazom
~um = ud + juq = (uα + juβ)e
j(θg−θ) = Umej(θg−θ) (3.43)























gdje je θg = ωgt + φ(uz ω = ωg) kut izmeu α i d osi, odnosno φ kut izmeu vektora
faznog napona i d osi. Ovom transformacijom se izmjeni£ni trofazni napon opisuje sa
istosmjernima ²to omogu¢ava primjenu klasi£nih metoda upravljanja.
3.8.1 Sinkronizacija s mreºom
Kako bi se moglo upravljati isporukom radne i jalove snage potrebno je poznavati fazni
kut vektora napona elektri£ne mreºe ~um. Za tu svrhu se koristi sustav za slijeenje faze
(eng. Phase lock loop-PLL).
Vjerovatno najpoznatija trofazna sinkronizacijska metoda jest SRF PLL[22] (eng.
Synchronous reference frame phase locked loop) kojoj je cilj u potpunosti projicirati
vektor mreºnog napona ~um na d os sinkronog dq koordinatnog sustava. Da bi se to
ostvarilo formira se regulacijska petlja u kojoj PI regulator na temelju naponskog
odstupanja ∆uq ugaa fazni kut θg dok se ne ostvari uq ≈ 0 ²to je upravo ekvivaletno
tvrdnji da je ~um projiciran na d os. Blokovski dijagram sustava za slijeenje faze
prikazan je na Sl. 3.13, gdje se pretpostavljena frekvencija elektri£ne mreºe ωff = 2pi50
rad/s koristi kao unaprijedno djelovanje da bi se ubrzao proces pronalaºenja faznog kuta
vektora napona elektri£ne mreºe um £ija je frekvencija ω = 2pi50 rad/s u idealiziranom
slu£aju. S obzirom da frekvencija napona el. mreºe moºe varirati pomo¢u SRF PLL
sustava nakon pronalaºenja faznog kuta vektora napona el. mreºe dobija se i estimirana
frekvencija napona el. mreºe ωg.
Zbog sinusne funkcije u (3.44) SRF PLL sustav je nelinearan, ali za male razlike u fazi
θg − θ moºe se uzeti da se sinusna funkcija pona²a linearno prema [22]. Blok dijagram
lineariziranog SRF PLL sustava prikazan je na Sl. 3.14. Prijenosna funkcija lineariziranog
SRF PLL sustava je opisana sljede¢im izrazom
GPLL(s) =
−UmKPLL(s+ 1/TPLL)
s2 − UmKPLLs− UmKPLL/TPLL (3.45)
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Sl. 3.13: Blokovski dijagram sustava za slijeenje faze .
Sl. 3.14: Blokovski dijagram linariziranog sustava za slijeenje faze .
Postupak sinteze PI regulatora SRF PLL-a zasniva se na odabiru vlastite
neprigu²ene frekvencije ωn = 2pi50 rad/s i stupnja prigu²enja ξ = 0.707 prema [22].








a njihove vrijednosti su TPLL = 0.0045 s i KPLL = −2.23. Odzivi sustava za sljeenje faze
za simetri£ni trofazni napon na primaru transformatora su prikazani na Sl. 3.15,Sl. 3.16 i
Sl. 3.17.












Sl. 3.15: Estimirani fazni kut vektora mreºnog napona ~um.
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Sl. 3.16: Komponente vektora mreºnog napona ud i uq.












Sl. 3.17: Estimirana frekvencija mreºnog napona .
S obzirom na mogu¢u prisutnost vi²ih harmonika u naponu elektri£ne mreºe potrebno
je izdvojiti samo osnovnu harmoni£ku komponentu kako bi se dobila ²to to£nija faza
vektora napona el. mreºe, te u tu svrhu se koristi tzv. SOGI(eng. Second order generalized
integrator) estimator.
SOGI estimator inherentno sadrºi pojasno-propusnu dinamiku £ime se izdvaja osnovna
harmoni£ka komponenta estimirane frekvencije el. mreºe ωg. Kao ulaz SOGI estimatora
moºe se koristiti fazni napon izraºen u prirodnom abc ili miruju¢em αβ koordinatnom
sustavu zbog toga ²to su njegove komponente izraºene preko njih harmoni£ne.
Blok dijagram SOGI estimatora za α komponentu faznog napona prema αβ
koordinatnom sustavu prikazan je na Sl. 3.18. Naravno potrebno je imati isti SOGI
estimator i za komponentu napona el. mreºe uβ kao ²to je vidljivo na Sl. 3.13.
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Sl. 3.18: Blokovski dijagram SOGI estimatora za komponentu faznog napona el. mreºe
uα .





Frekvencijske karakteristike u obliku Bodeovog diagrama za vrijednost parametra
KSOGI = 1 i ωg = 2pi50 rad/s prikazane su na Sl. 3.19, gdje je vidljivo da se SOGI


























Sl. 3.19: Bodeov diagram SOGI estimatora .
je prikazana usporedba estimirane komponente mreºnog napona uα,filt i stvarne
komponente mreºnog napona uα, a na Sl. 3.20 je prikazana usporedba komponente
mreºnog napona uα* koja sadrºi tre¢i harmonik sa amplitudom u iznosu od 5%
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vrijednosti amplitude osnovnog harmonika,estimirane komponente mreºnog napona
uα,filt i komponente mreºnog napona uα koji nije zagaen vi²im harmonicima, gdje je
vidljivo da SOGI estimator relativno dobro ﬁltrira tre¢i harmonik mreºnog napona.




















Sl. 3.20: Usporedba stvarne komponente mreºnog napona uα i estimirane komponente
mreºnog napona uα,filt .
























Sl. 3.21: Usporedba komponente mreºnog napona uα* koji sadrºi tre¢i harmonik u iznosu
od 5% amplitude osnovnog harmonika,estimirane komponente mreºnog napona uα,filt i
komponente mreºnog napona uα koji nije zagaen vi²im harmonicima.
3.8.2 Regulacija radne i jalove snage
Sustav za slijeenje faze postiºe da je komponenta faznog napona el. mreºe uq = 0,
razlog tome je potreba rasprezanja u upravljanju radnom i jalovom snagom, £ime se
postiºe da se strujom u d osi utje£e na radnu snagu P , a strujom u q osi na jalovu snagu
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(−udiq + uqid) = −3
2
udiq, (3.48)
te jestoga potrebno projektirati podreene regulatore struje u d i q osima dq koordinatnog
sustava za trofazni sustav napona.
Za dizajn PI regulatora struje je preporu£eno ne uzimati u obzir kondenzator LCL
ﬁltra, ve¢ ga aproksimirati L ﬁltrom [18]. To je mogu¢e zbog toga ²to je pona²anje
LCL ﬁltra sli£no pona²anju L ﬁltra pri niskim frekvencijama na kojima radi podreeni
regulacijski krug struje, te se zbog toga deﬁnira ukupni induktivitet ﬁltra kao Lf = L1+L2.
Odnos faznog napona izlaza mreºnog pretvara£a uPWM,i i faznog napona el. mreºe na




= uPWM,i − ui, (3.49)
gdje i = a, b, c predstavlja navedeni odnos za svaku fazu. Prethodni izraz je potrebno
transformirati iz prirodnog abc u dq koordinatni sustav koriste¢i Parkovu transformaciju








= uPWM,q − uq − ωLf id, (3.51)
Preko £lana jednadºbe uPWM,d kompenziraju se £lanovi ud i ωLf iq, a preko £lana
jednadºbe uPWM,q kompenziraju se £lanovi uq i ωLf id s obzirom da su njihove
vrijednosti poznate.
Kako bi se postigla stacionarna to£nost i povoljna brzina odziva struja id i iq koriste se
dva PI regulatora sa istim parametrima s obzirom na indenti£nost procesa. Karakteristi£ni










+ 1)s+ 1. (3.52)
S da je proces karakteriziran astatizmom prvoga reda pogodno je provesti sintezu
regulatora metodom simetri£nog optimuma prema [18]. Stoga parametri PI regulatora






gdje je koeﬁcijent α = 2.5 i ekvivalentna vremenska konstanta mreºnog pretvara£a Tei =
3Tm,ch = 0.15 ms prema [18],stoga je integracijska vremenska konstanta regulatora TRi =
0.94 ms, poja£anje regulatora KRi = 9.25.
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Sl. 3.22: Blokovski dijagram kaskadne regulacije radne i jalove snage .
Za slu£aj sinteze regulatora radne i jalove snage regulacijski krug struje se moºe
aproksimirati P1 £lanom sa ekvivalentnom vremenskom konstantom Tei = 0.15 ms. Kao
i u slu£aju regulacije struje koristite se PI regulatori. Karakteristi£ni polinom













gdje je Kip integralno poja£anje, a Kpp proporcionalno poja£anje regulatora radne snage.













gdje je Tep = 4Tei ekvivalentna vremenska konstanta regulacijskog kruga radne snage
prema [18], D2 = 0.5 je karakteristi£ni odnos optimuma dvostrukog odnosa,stoga su
vrijednosti parametara regulatora Kip = 2.79 i Kpp = −0.0017.
Karakteristi£ni polinom regulacijskog kruga jalove snage je opisan sljede¢im izrazom










gdje je Kiq integralno poja£anje, a Kpq proporcionalno poja£anje regulatora jalove snage.
Sinteza regulatora ¢e se takoer provestii motedom dvostrukog odnosa, pa su parametri
regulatora dani sljede¢i izrazima
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gdje je D2 = 0.5 karakteristi£ni odnos optimuma dvostrukog odnosa, a vrijednosti
parametara regulatora su Kiq = −2.79 i Kpq = 0.0017. Na Sl. 3.23 prikazan je odziv
radne snage za referencu od 15 kW i odziv jalove snage za referecu u iznosu od 5%
vrijednosti reference radne snage. NaSl. 3.24 su dani odzivi struje u rotiraju¢em dq
koordinatnom sustavu,a na Sl. 3.25 odzivi u prirodnom abc koordinatnom
sustavu.Vidljivo je brzo smirivanje odziva struje i snage, uz neznatnu oscilatornost
tranzijenta (koja moºe imati veze i sa izborom po£etnih stanja integratora u
regulatorima).
















Sl. 3.23: Odzivi radne i jalove snage .
















Sl. 3.24: Odzivi struje u rotiraju¢em dq koordinatnom sustavu .
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Sl. 3.25: Odzivi struje u prirodnom abc koordinatnom sustavu.
4 | Rezultati simulacija rada bazne stanice HAWE
sustava
U ovom poglavlju prikazani su rezultati simulacija modela procesa proizvodnje
energije HAWE sustava izvedenih u programskom paketu Matlab. Simulacija procesa
proizvodnje energije HAWE sustava je izvedena u slu£aju kada je spremik energije
zasnovan na elektrokemijskim NaS baterijama i kada je spremnik energije zasnovan na
ultrakondenzatorskim baterijama,te za slu£aj kada se zbog prenapunjenosti spremnika
energije snaga preusmjeruje direktno u mreºu bez zaustavljanja lebde¢e jedinice.
Takoer ne¢e se uzimati u obzir dinamika procesa mreºnog pretvara£a sa pripadnim mu
regulacijskim sustavom, ve¢ ¢e se pojednostavljeno snaga potrebna elektri£noj mreºi
direktno preuzimati sa naponske sabirnice istosmjernog meukruga. Razlog ovom
pristupu je prvenstveno brzine izvoenja simulacije, koja bi u slu£aju da se simulira
harmoni£ki (ili £ak sklopni rad) mreºnog pretvara£a, trajala predugo. Simulacije su
provedene za rad HAWE sustava od 1000 s u slu£aju:
• Reference snage mreºe u iznosu od 15 kW sa propadom snage od 10 kW u vremenu
od 280 s do 650 s,
• Reference snage mreºe u iznosu od 15 kW sa i bez pada brzine vjetra sa inicijalnih
15 m/s na 7.5 m/s u vremenu od 280 s do 650 s .
Reference snage mreºe i brzine vjetra prikazane su na redom na Sl. 4.1 i Sl. 4.1.
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Pgrid,r za prvi slucaj
Pgrid,r za drugi slucaj
Sl. 4.1: Reference snage mreºe za dva slu£aja.













vw za prvi slucaj
vw za drugi slucaj
Sl. 4.2: Brzine vjetra za dva slu£aja.
4.1 Pokretanje HAWE sustava
Pri samom pokretanju HAWE sustava odmotavanje uºeta na vitlu je ograni£eno
iznosom sile u uºetu FABM odnosno iznosom momenta koji ona uzrokuje na vitlu
τABM > 1 kNm, ²to je prikazano na Sl. 4.5,Sl. 4.4 i Sl. 4.3. Naime, ne dozvoljava se
odmatanje uºeta dok se ne ostvari minimalna sila napetosti, kako je obja²njeno u
prethodnom poglavlju. Vidljivo je da sustav upravljanja odmatanjem uºeta, ispravno
zadrºava vitlo u mirovanju sve dok lebde¢a jedinic ne postigne napetost uºeta koja
odgovara minimalnom iznosu okretnog momenta na vitlu od 1 kNm. Nakon postizanja
ºeljenog zatezanja uºeta, zadaje se referenca brzine vrtnje stroja na vitlu za daljnje
odmatanje uºeta, te se sila na uºetu dodatno pove¢ava kako bi se ostvarila povoljna
proizvodnja snage na motor/generatoru tijekom uzdizanja.
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Sl. 4.3: Moment na vitlu τABM pri pokretanju HAWE sustava .











Sl. 4.4: Brzina vrtnje motor/generatora ωMG pri pokretanju HAWE sustava.










Sl. 4.5: Duljina odmotanog uºeta lr pri pokretanju HAWE sustava.
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4.2 Rezultati simulacija procesa HAWE sustava sa spremnikom
energije u obliku NaS baterije za prvi slu£aj
U ovom potpoglavlju prikazuju se rezultati simulacija procesa proizvodnje energije
HAWE sustava za slu£aj snage koja se dostavlja el. mreºi u iznosu od 15 kW sa propadom
od 10 kW za vrijeme od 280 s do 640 s pri £emu je spremnik energije u obliku NaS baterije.
Duljina odmotanog uºeta za vrijeme trajanja procesa proizvodnje energije prikazana
je na Sl. 4.6, te je na njoj vidljivo interminentno svojstvo HAWE sustava periodi£kog
odmatanja i namatanja uºeta na vitlo.
Na Sl. 4.7 je prikazana referenca brzine vrtnje motor/generatora koja odreuje
konstantne brzine uzdizanja i spu²tanja lebde¢e jedinice, te stvarna brzina vrtnje koja je
zbog PI regulatora brzine vrtnje motor/generatora ispravno prati. Moment
motor/generatora sluºi regulaciji brzine vrtnje motor/generatora, odnosno vitla na koji
djeluje i moment uzrokovan silom napetosti uºeta, stoga kako bi brzina uzdizanja i
spu²tanja bila konstantna on mora biti protuteºa okretnog momenta uzrokovanog silom
u uºetu(osim za vremena promjene smjera brzine vrtnje), ²to je prikazano na Sl. 4.30.
Takoer je vidljivo da su navedeni momenti u prosjeku niºeg iznosa za vrijeme kada
referenca snage mreºe iznosi 5 kW za razliku od vremena kada referenca snage mreºe
iznosi 15 kW, ²to je o£ekivano s obzirom da HAWE sustav predaje manje snage mreºi.
Luenbergerov estimator za model poreme¢aja prvog reda estimira moment koji
uzrokuje sila napetosti uºeta na vitlu a njegova usporedba sa stvarnim navedenim
momentom prikazana je na Sl. 4.9 gdje je vidiljivo njegovo ispravno djelovanje.
Elektri£na snaga motor/generatora i snaga spremnika energije prikazana je na Sl. 4.10,
te njihova razlika odreuje snagu koja preko mreºnog pretvara£a odlazi u elektri£nu mreºu.
Navedena razlika je manja u vremenu od 280 s do 650 s s obzirom da je i manja snaga koja
se ²alje mreºi u odnosu na vrijeme ostatka procesa. Snaga spremnika energije je jednaka
nuli na po£etku rada HAWE sustava kada se inicijalno podiºe lebde¢u jedinicu sa nivoa
bazne stanice do radne visine (a gdje zbog ograni£enog kapaciteta sustava za pohranu
energije moºe do¢i do njegovog prepunjavanja), te se ona preusmjeruje na mreºu kao ²to
je vidljivo na Sl. 4.11.
Stanje napunjenosti NaS baterije prikazano je na Sl. 4.12 gdje se mogu primjetiti u
prosjeku vi²e vrijednosti stanja napunjenosti NaS baterije za vrijeme niºeg optere¢enja
snage mreºe od 5 kW. To takoer indirektno pokazuje napon NaS baterije koji za navedeno
vrijeme takoer ima vi²e iznose i struja NaS baterije koja unutar tog vremena pri uzdizanju
lebde¢e jedinice odnosno punjenju ima vi²e vrijednosti, a pri spu²tanju odnosno praºenju
niºe, ²to je prikazano redom na Sl. 4.13 i Sl. 4.14.
Prikaz energije i napona kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga dana je
Fakultet strojarstva i brodogradnje 59
Pietro Kristovi¢ Diplomski rad
redom na Sl. 4.15 i Sl. 4.16, a njihove vrijednosti su meusobno odreene iznosom
kapaciteta kondenzatorske baterije.Varijacije s obzirom na reference tih veli£ina se
pojavljuju za vrijeme promjene smjera kretanja lebde¢e jedinice zbog potrebne snage
stroju vitla tijekom reverziranja pogona, a koja se preuzima sa kondenzatorske baterije,
te se pojavljuju i za vrijeme naglih promjena snage mreºe koja se takoer preuzima sa
kondenzatorske baterije.Ove ekskurzije regulirane veli£ine napona (energije)
istosmjernog meukruga nije mogu¢e u potpunosti potisnuti zbog inherentnog ka²njenja
regulacijskog kruga energije kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga.











Sl. 4.6: Duljina odmotanog uºeta sa vitla.























Sl. 4.7: Referenca i stvarna brzine vrtnje motor/generatora.
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Sl. 4.8: Moment motor/generatora i moment koji uzrokuje sila napetosti uºeta na vitlu.






















Sl. 4.9: Moment kojeg uzrokuje sila napetosti uºeta na vitlu i njegov estimat.



















Sl. 4.10: Elektri£na snaga motor/generatora i spremnika energije.
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Sl. 4.11: Snaga koju zahtjeva mreºa Pgrid,r,ulazna snaga mreºnog pretvara£a Pgrid i snaga
koju prima mreºa Pgrid* .













Sl. 4.12: Stanje napunjenosti NaS baterije.













Sl. 4.13: Napon NaS baterije.
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Sl. 4.14: Struja NaS baterije.













Sl. 4.15: Energija kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga.












Sl. 4.16: Napon kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga.
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4.3 Rezultati simulacija procesa HAWE sustava sa spremnikom
energije u obliku NaS baterije za drugi slu£aj
U ovom potpoglavlju prikazuje se usporedba rezultata simulacija procesa proizvodnje
energije HAWE sustava za slu£aj snage koja se dostavlja el. mreºe u iznosu od 15 kW sa
i bez varijabilnosti brzine vjetra pri £emu je spremnik energije u obliku NaS baterije.
Rezultati simulacija prikazuju ista svojstva HAWE sustava kao i za prvi slu£aj
optere¢enja. Osnovna razlika pona²anja HAWE sustava sa i bez djelovanja varijabilnosti
brzine vjetra je u druga£ijim vrijednostima sile napetosti u uºetu odnosno momenta
kojeg uzrokuje na vitlu. U situaciji kada opada uzgon na ABM-u zbog smanjenja brzine
vjetra, apsolutne vrijednosti snage motor/generatora i snage spremnika energije su
takoer niºe, pa zbog toga ²to spremnik energije treba nadostaviti potrebnu snagu
elektri£koj mreºi. Stoga su u slu£aju smanjene proizvodnje energije vjetra na velikim
visinama i iznosi stanja napunjenosti sustava za pohranu energije manji, odnosno dolazi
do dubljeg praºnjenja radi osiguranja isporuke energije elektri£koj mreºi. Varijacije
energije i napona kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga se gotovo ne
razlikuju s obzirom na varijabilnost brzine vjetra. Nakon ²to se brzina vjetra vrati na
po£etnu vrijednost za slu£aj varijabilnosti brzine vjetra HAWE sustav se po£inje vra¢ati
u reºim rada za konstantno optere¢enje bez varijabilnosti brzine vjetra.










lr bez varijabilnosti vjetra
lr sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.17: Usporedba duljine odmotanog uºeta sa i bez varijabilnosti vjetra.
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ωMG bez varijabilnosti vjetra
ωMG sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.18: Usporedba brzine vrtnje motor/generatora sa i bez varijabilnosti vjetra.














τABM bez varijabilnosti vjetra
τABM sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.19: Usporedba momenta na viltu sa i bez varijabilnosti vjetra.






















Sl. 4.20: Usporedba stvarnog i estimiranog momenta na vitlu.
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PMG bez varijabilnosti vjetra
PMG sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.21: Usporedba snaga motor/generatora sa i bez varijabilnosti vjetra.














Pb bez varijabilnosti vjetra
Pb sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.22: Usporedba snaga spremnika energije sa i bez varijabilnosti vjetra.















SoC bez varijabilnosti vjetra
SoC sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.23: Usporedba stanja napunjenosti NaS baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.
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ubat bez varijabilnosti vjetra
ubat sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.24: Usporedba napona NaS baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.













ibat bez varijabilnosti vjetra
ibat sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.25: Usporedba struja NaS baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.













Wdc bez varijabilnosti vjetra
Wdc sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.26: Usporedba energija kondenzatorske baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.
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udc bez varijabilnosti vjetra
udc sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.27: Usporedba napona kondenzatorske baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.
4.4 Rezultati simulacija procesa HAWE sustava sa spremnikom
energije u obliku ultrakondenzatorske baterije za prvi slu£aj
U ovom potpoglavlju prikazuju se rezultati simulacija procesa proizvodnje energije
HAWE sustava za slu£aj snage koja se dostavlja el. mreºi u iznosu od 15 kW sa
propadom od 10 kW za vrijeme od 280 s do 640 s pri £emu je spremnik energije u obliku
ultrakondenzatorske baterije.
Rezultati simulacija su vrlo sli£ni kao i za rezultate prvog slu£aja optere¢enja HAWE
sustava pri £emu je spremnik energije u obliku NaS baterije, odnosno tokovi snaga su
vrlo sli£ni.Bitnije se razlikuju samo vrijednosti veli£ine struje, napona i stanja
napunjenosti spremnika energije te vrijeme koje je potrebno da se spremnik energije
prepuni pri prvom uzdizanju lebde¢e jedinice s obzirom da je energetski kapacitet
ultrakondenzatorske baterije ne²to ve¢i.











Sl. 4.28: Duljina odmotanog uºeta pri pokretanju HAWE sustava.
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Sl. 4.29: Referenca i stvarna brzine vrtnje motor/generatora.
























Sl. 4.30: Moment motor/generatora i moment koji uzrokuje sila napetosti uºeta na vitlu.
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Sl. 4.31: Moment kojeg uzrokuje sila napetosti uºeta na vitlu i njegov estimat.



















Sl. 4.32: Elektri£na snaga motor/generatora i spremnika energije.





























Sl. 4.33: Snaga koju zahtjeva mreºa Pgrid,r,ulazna snaga mreºnog pretvara£a Pgrid i snaga
koju prima mreºa Pgrid* .
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Sl. 4.34: Stanje napunjenosti ultrakondenzatorske baterije.











Sl. 4.35: Napon ultrakondenzatorske baterije.









Sl. 4.36: Struja ultrakondenzatorske baterije.
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Sl. 4.37: Energija kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga.












Sl. 4.38: Napon kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga.
4.4.1 Rezultati simulacija procesa HAWE sustava sa spremnikom energije u
obliku ultrakondenzatorske baterije za drugi slu£aj
U ovom potpoglavlju prikazuje se usporedba rezultata simulacija procesa proizvodnje
energije HAWE sustava za slu£aj snage koja se dostavlja el. mreºe u iznosu od 15 kW sa i
bez varijabilnosti brzine vjetra pri £emu je spremnik energije u obliku ultrakondenzatorske
baterije.
Rezultati simulacija prikazuju ista svojstva HAWE sustava kao i za prvi slu£aj
optere¢enja.Osnovna razlika pona²anja HAWE sustava sa i bez djelovanja varijabilnosti
brzine vjetra je u druga£ijim vrijednostima sile napetosti u uºetu odnosno momenta
kojeg uzrokuje na vitlu. Apsolutne vrijednosti snage motor/generatora i snage
spremnika energije su niºe s obzirom na slu£aj nevarijabilnosti brzine vjetra, a zbog toga
²to spremnik energije treba nadomjestiti potrebnu snagu el. mreºi njegove vrijednosti
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stanja napunjenosti su niºe s obzirom na slu£aj konstantne brzine vjetra . Varijacije
energije i napona kondenzatorske baterije istosmjernog meukruga se gotovo ne
razlikuju s obzirom na slu£aj varijabilnosti brzine vjetra, jer su one ionako dinami£kog
tipa i nastaju kao posljedica reverziranja elektromotornog pogona vitla i ka²njenja
reakcije regulacijskog kruga struje (snage) baterije. Nadalje, varijacije koje unosi
reverziranje su izravno vezane uz disipiranje kineti£ke energije ukupne inercije na vitlu,
a koja za ﬁksne vrijednosti referenci brzina vrtnje predstavlja ﬁksnu mjeru energije koja
se injektira u DC meukrug. Nakon ²to se brzina vjetra vrati na po£etnu vrijednost za
slu£aj varijabilnosti brzine vjetra HAWE sustav se po£inje vra¢ati u reºim rada za
konstantno optere¢enje bez varijabilnosti brzine vjetra.










lr bez varijabilnosti vjetra
lr sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.39: Usporedba duljine odmotanog uºeta sa i bez varijabilnosti vjetra.















ωMG bez varijabilnosti vjetra
ωMG sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.40: Usporedba brzine vrtnje motor/generatora sa i bez varijabilnosti vjetra.
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τABM bez varijabilnosti vjetra
τABM sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.41: Usporedba momenta na viltu sa i bez varijabilnosti vjetra.






















Sl. 4.42: Usporedba stvarnog i estimiranog momenta na vitlu.















PMG bez varijabilnosti vjetra
PMG sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.43: Usporedba snaga motor/generatora sa i bez varijabilnosti vjetra.
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Pb bez varijabilnosti vjetra
Pb sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.44: Usporedba snaga spremnika energije sa i bez varijabilnosti vjetra.















SoC bez varijabilnosti vjetra
SoC sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.45: Usporedba stanja napunjenosti NaS baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.













uc bez varijabilnosti vjetra
uc sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.46: Usporedba napona NaS baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.
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ic bez varijabilnosti vjetra
ic sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.47: Usporedba struja NaS baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.














Wdc bez varijabilnosti vjetra
Wdc sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.48: Usporedba energija kondenzatorske baterije sa i bez varijabilnosti vjetr.














udc bez varijabilnosti vjetra
udc sa varijabilnosti vjetra
Sl. 4.49: Usporedba napona kondenzatorske baterije sa i bez varijabilnosti vjetra.
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5 | Zaklju£ak
Za sustav eksploatacije energije vjetra na velikim visinama najprije je bilo potrebno
odrediti njegove komponente na temelju brzine lebde¢e jedinice i potrebnog iznosa sile
napetosti uºeta za siguran rad i konzistentnu proizvodnju energije.
Pogon vitla s ugraenim servostrojem (motor/generator) je sinkroni motor s
permanentnim magnetima kojeg karakterizira relativno velika korisnost prijenosa
energije za navedene parametre, a brzina i sila u uºetu pri spu²tanju lebde¢e jedinice
odnosno pripadna radna to£ka motor/generatora je takoer odabrana na temelju analize
korisnosti sklopa motor-pretvara£ kako bi se izbjegao rad pri malim iznosima korisnost.
Za odabrani raspon visina na kojim se vr²i prikupljanje energije sa lebde¢om
jedinicom i pretpostavljene korisnosti komponenata HAWE sustava dobiven je potrebni
energetski kapacitet spremnika energije te maksimalna teoretska snaga koja se moºe
predavati elektri£noj mreºi. Spremnik energije je zasnovan na elektrokemijskim ili
ultrakondenzatorskim baterijama, gdje je kao elektrokemijska baterija odabrana NaS
baterija zbog dobrog odnosa gusto¢e snage i energije prema cijeni, odnosa korisnosti i
dimenzija prema energetskom kapacitetu i relativno velikom broju ciklusa punjenja i
praºenja. Spremnici energije su predimenzionirani s obzirom na potrebni energetski
kapacitet, kako bi se produljio njihov ºivotni vijek.
Motor/generator, spremnik energije i elektri£na mreºa su preko pripadnih im
pretvara£a spojeni na zajedni£ku naponsku sabirnicu £iji je kapacitet odabran tako da
varijacije napona budu relativno male.
Upravljanje HAWE sustavom uklju£uje regulaciju tokova snage, te sustav za
koordinaciju lebde¢e jedinice i spremnika energije. Regulacijski sustav upravljanja
tokovima snage je projektiran tako da se minimiziraju varijacije napona odnosno
energije naponske sabirnice koriste¢i brzi PI regulator sa nadograenim sustavom za
raspodjelu snage spremniku energije i lebde¢oj jedinici ovisno o tome da li se lebde¢a
jedica uzdiºe ili spu²ta. Regulacijski sustav upravljanja tokovima snage takoer sadrºi P
regulator stanja napunjenosti spremnika energije koja sprije£ava duboko praºnjenje i
prepunjavanje. Sustav za koordinaciju lebde¢e jedinice odreuje njezino gibanje na
temelju duljine odmotanog uºeta, stanju napunjenosti baterije i estimirane sile u uºetu ,
dok se referenca sile u uºetu ra£una na temelju reference snage naponske sabirnice i
brzini vrtnje motor/generatora.Dodatno osiguranje za sprije£avanja prepunjavanja
spremnika je ostvareno preusmjernjem snage sa spremnika energije na elektri£nu mreºu
kod inicijalnih dugotrajnih uspinjanja lebde¢e jedinice.
Za upravljanje radne i jalove snage koju HAWE sustav isporu£uje mreºi koristilo se
tzv. vektorsko upravljanje mreºnim pretvara£em, koje se temelji na tome da se
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izmjeni£ne el. veli£ine transformiraju u istosmjerne ²to omogu¢uje kori²tenje klasi£nih
metoda upravljanja, pa su se tako koristili PI regulatori struje i snage. Ispravnost
navedenih modela u obavljanju njihovih funkcija je potvrena ra£unalnim simulacijama.
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Prilog
U prilogu se nalaze inicijalizacijske datoteke i slike SIMULINK/MATLAB modela
kori²tenih u ovom diplomskom radu.
Inicijalizacija za HAWE sustav sa spremnikom energije u obliku NaS baterije
1 c l e a r ;
2
3 wh = what ;
4
5 mex PI_ctr l1 . c
6
7 % Parameters o f bat te ry model (NaS)
8 % S imp l i f i e d quasi−steady−s t a t e model
9
10 % Basic energy s to rage requ i rements
11 Wst = 1.32∗1000∗3 .6 e3 ; % [kWh] −> [ J ]
12 bat te ry_s i ze = 0 ;
13
14 i f ( bat t e ry_s i ze ~= 0)
15 DoD_max = 0 . 1 ;
16 No_paral le l = 12 ;
17 e l s e
18 DoD_max = 0 . 4 ;
19 No_paral le l =3;
20 end
21
22 % Total energy s to rage capac i ty
23 Wst_DoD = Wst/DoD_max;
24 % DC l i n k data
25 UDC_link_max = 750 ; % [V]
26 UDC_link_min = 510 ; % [V]
27 UDC_link_mean = (UDC_link_max + UDC_link_min) /2 ;
28
29 % Charge capac i ty and maximum vo l tage
30 Ubat_max = 500 ; % [V]
31 Qbat_max = Wst_DoD/Ubat_max ; % [As ]
32
33 %%%%%%%%%%%%%%%%
34 % Battery data
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35 %%%%%%%%%%%%%%%%
36 % Open−c i r c u i t vo l t age vs . SoC dependence + i n t e r n a l r e s i s t a n c e f o r
charg ing / d i s cha rg ing
37 % Uoc(SoC) saturated l i n e a r c h a r a c t e r i s t i c and r e s i s t a n c e curves
based on l i t e r a t u r e :
38 % A.E. Sarasua , M.G. Molina , D.E. Pontor iero , P .E. Mercado :
39 % "Model l ing o f NAS Energy Storage System f o r Power System
App l i ca t i on s "
40 % Proceed ings o f 2010 IEEE/PES Transmiss ion and D i s t r i bu t i on
Conference and Expos it ion ,
41 % pp . 555−560 , Sao Paolo , Braz i l , November 2010
42
43 % −> Sca l i ng w. r . t . s i n g l e NaS c e l l
44 Uocmax_1cell = 2 . 0 7 6 ; % [V]
45 Uocmin_1cell = 1 . 8 1 0 ; % [V]
46 No_cel ls = f i x (Ubat_max/Uocmax_1cell ) ;
47
48 Uoc0_max = Uocmax_1cell∗No_cel ls ;
49 Uoc0_min = Uocmin_1cell∗No_cel ls ;
50
51 Uoc_SoC = [Uoc0_min Uoc0_min Uoc0_max Uoc0_max ] ;
52 SoC4Uoc = [ 0 . 0 0.0+ eps 0 .43 1 . 0 ] ;
53
54 % In t e r na l r e s i s t a n c e vs . SoC dependence
55 SoC4R = 0 : 0 . 1 : 1 . 0 ;
56 % Charging
57 Ridc = No_cel ls ∗ [ 1 . 5 63 1 .138 1 .140 1 .163 1 .250 1 .363 1 .600 2 .125
2 .800 2 .800 2 . 500 ]∗1 e−3/No_paral le l ; % [Ohm]
58 % Discharg ing
59 Ric = No_cel ls ∗ [ 4 . 0 00 3 .333 1 .833 1 .583 1 .354 1 .250 1 .167 1 .125 1 .083
1 .750 1 . 000 ]∗1 e−3/No_paral le l ; % [Ohm]
60
61 SoC4tbl = 0 : 0 . 0 1 : 1 . 0 ;
62 Ridc_tbl = in t e rp1 (SoC4R , Ridc , SoC4tbl , ' cub ic ' ) ;
63 Ric_tbl = in t e rp1 (SoC4R , Ric , SoC4tbl , ' cub ic ' ) ;
64
65 % I n i t i a l SoC
66 SoC0 = 0 . 8 ;
67 % DC/DC conver t e r data
68 Pdc_out = [ 6 . 0 ; 4 2 . 0 ; 1 2 6 . 0 ] ∗ 1 e−2; % [ in 100 kW]
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69 eta_out = [ 0 . 9 7 7 ; 0 . 9 8 7 ; 0 . 9 7 8 ] ;
70 p_eta = inv ( [ Pdc_out .^2 Pdc_out ones ( s i z e (Pdc_out ) ) ] ) ∗eta_out ;
71 % eta (P) = p_eta (1 ) ∗(P/1 e5 )^2 + p_eta (2 ) ∗(P/1 e5 ) + p_eta (3 )
72 % Co e f f i c i e n t s f o r polynomial f i t
73 p_eta2 = p_eta (1 ) ; p_eta1 = p_eta (2 ) ; p_eta0 = p_eta (3 ) ;
74
75 Pdc_int = 0 : 0 . 0 0 5 : 1 . 6 ;
76 eta_dcdc = po lyva l ( p_eta , Pdc_int ) ;
77
78 % 2D map f o r DC−DC conver t e r ( buck−boost )
79 % UC vo l tage boost ing −> lower e f f i c i e n c y
80 % UC charg ing ( bucking ) −> bet t e r e f f i c i e n c y
81 % . . . to be cont inued . . .
82 eta_out2 = [ 0 . 9 7 7 ; 0 . 9 8 7 ; 0 . 9 7 8 ] ∗ 0 . 9 8 ;
83 p0_eta = inv ( [ Pdc_out .^2 Pdc_out ones ( s i z e (Pdc_out ) ) ] ) ∗eta_out2 ;
84 % Co e f f i c i e n t s f o r polynomial f i t
85 p0_eta2 = p0_eta (1 ) ; p0_eta1 = p0_eta (2 ) ; p0_eta0 = p0_eta (3 ) ;
86
87 % Charging/ d i s cha rg ing powers f o r a s imple t e s t
88 Pch_val = 40 . 0 ; Pdis_val = −53.0;
89
90 % Maximum torque curves f o r motor/ genera to r ( tmax(wmax) )
91 load map_data_MG.mat
92 % E f f i c i e n c y s t a t i c maps f o r winch motor/ genera to r with power
conver t e r
93 % load eff_map_MG.mat
94 % Power l o s s e s data f o r M/G + inv e r t e r
95 load Ploss_map .mat
96
97 % Motor/ genera to r dynamic parameters
98 Km = 1 . 0 ; % [Nm/Nm]
99 Tm = 5e−3; % [ s ]
100 T = 5e−3; % Sampling time [ s ]
101 Jm = 4 . 5 ; % [ kgm^2]
102 % Winch i n e r t i a
103 Jw = 26 . 3 ; % [ kgm^2]
104 % Required ABM parameters
105 Dd = 0 . 6 5 ; % [m]
106 Rw = Dd/2 ;
107 m_abm = 150 . 0 ; % [ kg ]
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108 J_abm = m_abm∗(Dd^2) /4 ; % [ kgm^2]
109 % Total i n e r t i a at motor/ genera to r s i d e
110 Jtot = Jm + Jw + J_abm;
111
112 % PI c o n t r o l l e r parameters
113 D2 = 0 . 5 ; D3 = 0 . 5 ;
114 TI = (Tm + T)/D2/D3 ;
115 KR = D3∗ Jtot /Km/(Tm + T) ;
116
117 % E f f i c i e n c y map f o r gr id−connected i n v e r t e r
118 % Scaled and augmented e f f i c i e n c y map from :
119 % H. Bindner , C. Ekman , O. Gehrke , F . I s l e f s s o n :
120 % "Charac t e r i z a t i on o f Vanadium Flow Battery "
121 % Technica l r epo r t Riso−R−1753(EN) ,
122 % Riso Nat iona l Laboratory f o r Sus ta inab l e Energy
123 % Roski lde , Denmark , 2010 .
124
125 Pwr_inv0 = [0 5 20 40 60 80 100 120 140 160 ]∗1 e3 ;
126
127 e f f_inv0 = [ 0 . 2 0 .3 0 .79 0 .89 0 .92 0 .922 0 .924 0 .926 0 .928 0 . 9 3 ] +
0 . 0 3 ;
128
129 Pwr_inv_tbl = l i n s p a c e (0 ,160 e3 , 161 ) ;
130 e f f_inv_tbl = in t e rp1 (Pwr_inv0 , e f f_inv0 , Pwr_inv_tbl , ' cub ic ' ) ;
131
132 wasc = 5.0/Rw; % [ rad/ s ]
133 masc = 11 .1 e3 ; % [Nm]
134 mabm0 = 2.5 e3 ; % [Nm]
135 wdes = −7.5/Rw; % [ rad/ s ]
136 Pdes = mabm0∗wdes ; % [W] ( descending mechanical power )
137
138
139 % DC l i n k i n i t i a l accumulated energy
140 Wdc0 = 6.25 e3 ; % [ J ]
141 % DC l i n k energy ta r g e t va lue
142 WdcR = 6.25 e3 ; % [ J ]
143
144 % Battery DC/DC power conve r t e r dynamics
145 Tb = 5 .0 e−3;
146
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147 % DC l i n k c o n t r o l l e r parameters
148 D2dc = 0 . 5 ; D3dc = 0 . 5 ;
149 Tedc = (Tb+T/2) /D2dc/D3dc ;
150 TRdc = Tedc ;
151 KRdc = 1/D2dc/Tedc ;
152
153 % Luenberger e s t imator
154 D2e = 0 . 5 ; Tee = 10∗T;
155 Kew = 1.0/D2e/Tee ;
156 Kem = Jtot /D2e/Tee/Tee ;
157 Fest = [ 1 T/ Jtot ; 0 1 ] ;
158 Gest = [−T/ Jtot ; 0 ] ;
159 Kest=[Kew∗T+Kem∗T^2/2/ Jtot ;Kem∗T ] ;
160 Hest = [1 0 ] ;
161
162 % ABM torque th r e sho ld f o r s t a r t i n g up the M/G dr ive
163 mthr = 1 .0 e3 ;
164
165 % Grid power r eque s t ( const )
166 Pgrid_const = 15 .0 e3 ;
167 % Grid power surge ( s tep )
168 Pgrid_var =−10.0e3 ;
169
170 % Surge time
171 t_surge = 280 ;
172
173 % SoC c o n t r o l l e r ga in
174 KSoC=−3.0e6 ;
175 DZW = 0 . 0 2 ;
176
177 % Speed l im i t s
178 wpos = 0 . 1 ;
179 wneg = −0.1;
180
181 % Battery and M/G can supply 150 kW each
182 % Battery max p o s i t i v e power ( and M/G e l e c t r i c a l power )
183 Pbmax = 95 .9 e3 ; % [W]
184 % SoC c o n t r o l l e r max power
185 PSoCmax = 95 .9 e3 ; % [W]
186 % DC l i n k maximum power r eque s t
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187 Pdcmax = Pbmax + PSoCmax ; % [W]
188 % SoC c o n t r o l l e r r e f e r e n c e
189 SoCR = 0 . 9 5 ;
190
191 % ABM dynamics
192 Tabm = 1 . 0 ; % [ s ]
193 % Nominal ABM dynamics
194 Tabm0 = 1.0∗Tabm; % [ s ]
195 % ABM power consumption s c a l i n g f a c t o r [kW/kN]
196 KPABM = 2.0 e3 /10 e3 ;
197 % M/G e l e c t r o c a l power f i l t e r time constant
198 Tfe l = 0 . 0 5 ;
199 % Grid load measurement f i l t e r
200 Tgm = 0 . 0 5 ;
201 % Use g r id load measurement
202 GridMeas = 1 ; % 1 −> USE, 0 −> DON'T USE
203
204 %v a r i j a b i l n o s t v j e t r a
205 var_vjetra=0;
206
207 % Simulat ion l ength
208 sim_len = 1000 . 0 ; % [ s ]
209
210 %Simulat ion model
211 NaS_bat_ctrl2_grid ;
212
213 %Star t s imu la t i on
214 sim ( ' NaS_bat_ctrl2_grid ' ) ;
Inicijalizacija za HAWE sustav sa spremnikom energije u obliku
ultrakondenzatorske baterije
1 c l e a r ;
2
3 wh = what ;
4
5 mex PI_ctr l1 . c
6
7 %% Parameters o f bat te ry model (NaS)
8 % S imp l i f i e d quasi−steady−s t a t e model
9
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10 %Energet sk i kapac i t e t za moj s l u c a j
11 Wst = 1.32∗1000∗3 .6 e3 ; % [kWh] −> [ J ]
12
13 DoD_max = 0 . 4 ;
14 % Total energy s to rage capac i ty
15 Wst_DoD = Wst/(1 − (1 − DoD_max) ^2) ;
16 % DC l i n k data
17 UDC_link_max = 750 ; % [V]
18 UDC_link_min = 510 ; % [V]
19 UDC_link_mean = (UDC_link_max + UDC_link_min) /2 ;
20
21 % Ul t r a capac i t o r module data from :
22 % NESSCAP Ul t r a capac i t o r Products 125V Module Data Sheet
23 % Nesscap Co . , Ltd . (www. nesscap . com) , 2010 .
24
25 UC_nom = 125 ; % [V]
26 Rs_nom = 0 . 0 1 5 ; % [Ohm]
27 Cs_nom = 62 . 0 ; % [F ]
28
29 % UC batte ry vo l tage
30 UC_bat = 500 ; % [V]
31
32 % Number o f s e r i e s and p a r a l l e l branches
33 N_par = 5 ;
34 N_ser = 4 ;
35 % Equivalent capac i tance and r e s i s t a n c e
36 Cs = Cs_nom∗N_par/N_ser ;
37 Rs = Rs_nom∗N_ser/N_par ;
38 tau_s = Rs∗Cs ;
39 Qmax = 1.0∗Cs∗UC_bat ;
40
41 % I n i t i a l SoC
42 SoC0 = 0 . 6 ;
43 Q0 = SoC0∗Qmax;
44
45 % DC/DC conver t e r data
46 Pdc_out = [ 6 . 0 ; 4 2 . 0 ; 1 2 6 . 0 ] ∗ 1 e−2; % [ in 100 kW]
47 eta_out = [ 0 . 9 7 7 ; 0 . 9 8 7 ; 0 . 9 7 8 ] ;
48 p_eta = inv ( [ Pdc_out .^2 Pdc_out ones ( s i z e (Pdc_out ) ) ] ) ∗eta_out ;
49 % eta (P) = p_eta (1 ) ∗(P/1 e5 )^2 + p_eta (2 ) ∗(P/1 e5 ) + p_eta (3 )
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50 % Co e f f i c i e n t s f o r polynomial f i t
51 p_eta2 = p_eta (1 ) ; p_eta1 = p_eta (2 ) ; p_eta0 = p_eta (3 ) ;
52
53 Pdc_int = 0 : 0 . 0 0 5 : 1 . 6 ;
54 eta_dcdc = po lyva l ( p_eta , Pdc_int ) ;
55
56 % 2D map f o r DC−DC conver t e r ( buck−boost )
57 % UC vo l tage boost ing −> lower e f f i c i e n c y
58 % UC charg ing ( bucking ) −> bet t e r e f f i c i e n c y
59 % . . . to be cont inued . . .
60 eta_out2 = [ 0 . 9 7 7 ; 0 . 9 8 7 ; 0 . 9 7 8 ] ∗ 0 . 9 8 ;
61 p0_eta = inv ( [ Pdc_out .^2 Pdc_out ones ( s i z e (Pdc_out ) ) ] ) ∗eta_out2 ;
62 % Co e f f i c i e n t s f o r polynomial f i t
63 p0_eta2 = p0_eta (1 ) ; p0_eta1 = p0_eta (2 ) ; p0_eta0 = p0_eta (3 ) ;
64
65 % Charging/ d i s cha rg ing powers f o r a s imple t e s t
66 Pch_val = 40 . 0 ; Pdis_val = −53.0;
67
68 % Maximum torque curves f o r motor/ genera to r ( tmax(wmax) )
69 load map_data_MG.mat
70 % E f f i c i e n c y s t a t i c maps f o r winch motor/ genera to r with power
conver t e r
71 % load eff_map_MG.mat
72 % Power l o s s e s data f o r M/G + inv e r t e r
73 load Ploss_map .mat
74
75 % Motor/ genera to r dynamic parameters
76 Km = 1 . 0 ; % [Nm/Nm]
77 Tm = 5e−3; % [ s ]
78 T = 5e−3; % Sampling time [ s ]
79 Jm = 4 . 5 ; % [ kgm^2]
80 % Winch i n e r t i a
81 Jw = 26 . 3 ; % [ kgm^2]
82 % Required ABM parameters
83 Dd = 0 . 6 5 ; % [m]
84 Rw = Dd/2 ;
85 m_abm = 150 . 0 ; % [ kg ]
86 J_abm = m_abm∗(Dd^2) /4 ; % [ kgm^2]
87 % Total i n e r t i a at motor/ genera to r s i d e
88 Jtot = Jm + Jw + J_abm;
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89
90 % PI c o n t r o l l e r parameters
91 D2 = 0 . 5 ; D3 = 0 . 5 ;
92 TI = (Tm + T)/D2/D3 ;
93 KR = D3∗ Jtot /Km/(Tm + T) ;
94
95 % E f f i c i e n c y map f o r gr id−connected i n v e r t e r
96 % Scaled and augmented e f f i c i e n c y map from :
97 % H. Bindner , C. Ekman , O. Gehrke , F . I s l e f s s o n :
98 % "Charac t e r i z a t i on o f Vanadium Flow Battery "
99 % Technica l r epo r t Riso−R−1753(EN) ,
100 % Riso Nat iona l Laboratory f o r Sus ta inab l e Energy
101 % Roski lde , Denmark , 2010 .
102
103 Pwr_inv0 = [0 5 20 40 60 80 100 120 140 160 ]∗1 e3 ;
104 e f f_inv0 = [ 0 . 2 0 .3 0 .79 0 .89 0 .92 0 .922 0 .924 0 .926 0 .928 0 . 9 3 ] +
0 . 0 3 ;
105
106 Pwr_inv_tbl = l i n s p a c e (0 ,160 e3 , 161 ) ;
107 e f f_inv_tbl = in t e rp1 (Pwr_inv0 , e f f_inv0 , Pwr_inv_tbl , ' cub ic ' ) ;
108
109 wasc = 5.0/Rw; % [ rad/ s ]
110 masc = 11 .1 e3 ; % [Nm]
111 mabm0 = 2.5 e3 ; % [Nm]
112 wdes = −7.5/Rw; % [ rad/ s ]
113 Pdes = mabm0∗wdes ; % [W] ( descending mechanical power )
114
115 % DC l i n k i n i t i a l accumulated energy
116 Wdc0 = 6.25 e3 ;
117 % DC l i n k energy ta r g e t va lue
118 WdcR = 6.25 e3 ; % [ J ]
119
120 % Battery DC/DC power conve r t e r dynamics
121 Tb = 5 .0 e−3;
122
123 % DC l i n k c o n t r o l l e r parameters
124 D2dc = 0 . 5 ; D3dc = 0 . 5 ;
125 Tedc = (Tb+T/2) /D2dc/D3dc ;
126 TRdc = Tedc ;
127 KRdc = 1/D2dc/Tedc ;
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128
129 % Luenberger e s t imator
130 D2e = 0 . 5 ; Tee = 10∗T;
131 Kew = 1.0/D2e/Tee ;
132 Kem = Jtot /D2e/Tee/Tee ;
133 Fest = [ 1 T/ Jtot ; 0 1 ] ;
134 Gest = [−T/ Jtot ; 0 ] ;
135 Kest=[Kew∗T+Kem∗T^2/2/ Jtot ;Kem∗T ] ;
136 Hest = [1 0 ] ;
137
138 % ABM torque th r e sho ld f o r s t a r t i n g up the M/G dr ive
139 mthr = 1 .0 e3 ;
140
141 % Grid power r eque s t ( const )
142 Pgrid_const = 15 .0 e3 ;
143 % Grid power surge ( s tep )
144 Pgrid_var = 0 .0 e3 ;
145
146 % Surge time
147 t_surge = 280 ;
148
149 % SoC c o n t r o l l e r ga in
150 KSoC = −4.5 e6 ;
151 DZW = 0 . 0 2 ;
152
153 % Speed l im i t s
154 wpos = 0 . 1 ;
155 wneg = −0.1;
156
157 % Battery and M/G can supply 150 kW each
158 % Battery max p o s i t i v e power ( and M/G e l e c t r i c a l power )
159 Pbmax = 95 .9 e3 ; % [W]
160 % SoC c o n t r o l l e r max power
161 PSoCmax = 95 .9 e3 ; % [W]
162 % DC l i n k maximum power r eque s t
163 Pdcmax = Pbmax + PSoCmax ; % [W]
164
165
166 % SoC c o n t r o l l e r r e f e r e n c e
167 SoCR = 0 . 9 5 ;
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168
169 % ABM dynamics
170 Tabm = 1 . 0 ; % [ s ]
171 % Nominal ABM dynamics
172 Tabm0 = 1.0∗Tabm; % [ s ]
173 % ABM power consumption s c a l i n g f a c t o r [kW/kN]
174 KPABM = 2.0 e3 /10 e3 ;
175 % M/G e l e c t r o c a l power f i l t e r time constant
176 Tfe l = 0 . 0 5 ;
177 % Grid load measurement f i l t e r
178 Tgm = 0 . 0 5 ;
179 % Use g r id load measurement
180 GridMeas = 1 ; % 1 −> USE, 0 −> DON'T USE
181
182 % Simulat ion l ength
183 sim_len = 1000 . 0 ; % [ s ]
184
185 %v a r i j a b i l n o s t v j e t r a
186 var_vjetra=0;
187
188 % Simulat ion model
189 UC_bat_ctrl2_grid ;
190
191 % Star t s imu la t i on
192 sim ( ' UC_bat_ctrl2_grid ' ) ;
Inicijalizacija za upravljanje mreºnim pretvara£em
1 %parametr i LCL f i l t r a prema http :// i n s i d e . mines . edu/~mSimoes/
documents/paper_54 . pdf
2 k=0.64;







10 I_max=P_n∗ s q r t (2 ) /(3∗220∗k ) ;
11 deltaI_max=0.1∗I_max ;
12 Z_b=E_n^2/P_n;
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13 C_b=1/(2∗ pi ∗50∗Z_b) ;
14 L_1=V_dc/(6∗ f_sw∗deltaI_max ) ;
15 C_f=0.05∗C_b;
16 k_a=0.2;
17 L_2=( sq r t (1/k_a^2)+1)/(C_f∗(2∗ pi ∗f_sw) ^2) ;
18 f_res=sq r t ( (L_1+L_2) /(L_1∗L_2∗C_f) ) /(2∗ pi ) ;
19 R_f=1/(3∗ f_res ∗2∗ pi ∗C_f) ;
20 i f f_res <0.5∗ f_sw && f_res >10∗50
21 d i sp ( ' parametr i LCL f i l t r a zadovo l j ava ju uv j e t ' )
22 e l s e
23 d i sp ( ' parametr i LCL f i l t r a ne zadovo l j ava ju uv je t ' )
24 end





30 fgen = 1 .0 e6 ; % [Hz ]
31 fpwm = 5.0 e3 ; % [Hz ]
32 Tgen = 1/ fgen ; % [ s ]
33 Kgen = 4∗fpwm ; % [ s ]
34
35 %−−−−−−−−−−−−−−za t r an s f o rmac i j e koord inatn ih sustava−−−−−−−−−−−−−
36 % Amplituda mreznog napona
37 Xm = 220∗ s q r t (2 ) ∗k ;
38 % Frekvenc i j a ( kruzna f r ekv . )
39 W0 = 2.0∗ pi ∗50 . 0 ;
40
41 Kdir_Clarke = [ ( 2 / 3 ) (−1/3) (−1/3) ; 0 (1/ sq r t (3 ) ) (−1/ sq r t (3 ) ) ] ;
42 Kinv_Clarke = [1 0;(−1/2) ( sq r t (3 ) /2) ;(−1/2) (− s q r t (3 ) /2) ] ;
43




48 %−−−−−−−−−−parametr i r e gu l a t o r a s t ru j e−−−−−−−−−−−−−
49 Tei=3/f_sw ∗0 . 2 5 ;
50 Ki_p=(L_1+L_2) /(2 . 5∗ Tei ) ;
51 Ti=2.5^2∗Tei ;
52 %−−−−−−−−−−−−parametr i r e gu l a t o r a snage−−−−−−−−−−−−−−−
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53 Tep=4∗Tei ;
54 Kp_id=2∗Tei /(3∗Xm∗Tep^2∗0.5) ;
55 Kp_rd=(1−Tep∗0 .5/ Tei ) ∗2∗Tei /(3∗Xm∗Tep ∗0 . 5 ) ;
56 Kq_iq=−2∗Tei /(3∗Xm∗Tep^2∗0.5) ;
57 Kq_rq=−(1−Tep∗0 .5/ Tei ) ∗2∗Tei /(3∗Xm∗Tep ∗0 . 5 ) ;





63 sim ( ' prema_mrezi_sim ' ) ;
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Sl. 5.1: Model HAWE sustava sa spremnikom energije u obliku NaS baterije.
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Sl. 5.2: Model vremenski-diskretnog PI regulatora energije istosmjernog meukruga sa
unaprijednim djelovanjem po snazi mreºe.
Sl. 5.3: Model vremenski-diskretnog P regulator NaS baterije.
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Sl. 5.4: Model sustava za sprje£avanje prepunjavanja spremnika energije.
Sl. 5.5: Model dijela sustava koordinacije lebde¢e jedinice.
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Sl. 5.6: Model dijela sustava koordinacije lebde¢e jedinice.
Sl. 5.7: Model korisnosti prijenosa energije DC-DC pretvara£em.
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Sl. 5.8: Model NaS baterije.
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Sl. 5.9: Model korisnosti motor/generatora sa pretvara£em.
Sl. 5.10: Model korisnosti mreºnog pretvara£a.
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Sl. 5.11: Model ultrakondenzatorske baterije.
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Sl. 5.12: Model dinamike DC-DC pretvara£a.
Sl. 5.13: Model vremenski-diskretnog Luenbergerov estimator momenta na vitlu.
Sl. 5.14: Model sustava za upravljanje tokovima snage.
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Sl. 5.15: Model sustava upravljanja mreºnim pretvara£em.
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Sl. 5.16: Model SOGI estimatora.
Sl. 5.17: Model sustava za slijeenje faze.
Sl. 5.18: Model generatora PWM signala.
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Sl. 5.19: Model LCL ﬁltra.
Sl. 5.20: Model regulacije radne i jalove snage.
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Sl. 5.21: Model regulacije struje u dq koordinatnom sustavu.
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